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Spis tresci

F06_004
Przyporzadkowanie Strona Opis stron Data Opracowat
=CA1 +EAA Dokumentacje urzadzen
1 | Strona tytutowa 17.07.2014 EPL
2 | Spis tresci : =CA1+EAA/1 - =REPORT+TERM_KL/7 17.07.2014 EPL
2.1 | Spis tresci : =REPORT+TERM_KL/20 - =REPORT+CBL_KBL/24 17.07.2014 EPL
2.2 | Spis tresci : =REPORT+CBL_KBL/25 - =REPORT+PLC_SPS/3 17.07.2014 EPL
3 | Przeglad oznaczen struktury 17.07.2014 EPL
=EB3 +ETA Przeglad urzadzenia
| 1 ‘ Przeglad urzadzenia Profibus 17.07.2014 EPL
=EB3 +ET1 System sterowania ET1
1 | Zasilanie 17.07.2014 EPL
2 | Zasilanie stacji 17.07.2014 EPL
3 | EB System sterowania 17.07.2014 EPL
4 | AB System sterowania 17.07.2014 EPL
=EB3 +ET2 System sterowania ET2
1 | Napedy Stacja robocza 1 17.07.2014 EPL
2 | Wejscia systemu magistrali Beckhoff 16.07.2014 EPL
3 | Wyjécia systemu magistrali Beckhoff 16.07.2014 EPL
=FB3 +FT2 System sterowania FT2
| 1 ‘ Pneumatyczny napinacz ‘ 17.07.2014 ‘ EPL
=FB3 +FTM Struktura mechaniczna
| 1 ‘ Plyta potaczenia taricuchowego ‘ 07.02.2013 ‘ EPL
=REPORT +TERM_KL Dokumentacja zaciskow
1 | Zestawienie listew zaciskowych : =EB3+ET1-X0 - =EB3+ET2-X2 17.07.2014 EPL
2 | Plan zaciskéw =EB3+ET1-X0 17.07.2014 EPL
3 | Plan zaciskéw =EB3+ET1-X1 17.07.2014 EPL
4 | Plan zaciskéw =EB3+ET1-X2 17.07.2014 EPL
5 | Plan zaciskéw =EB3+ET1-X3 17.07.2014 EPL
6 | Plan zaciskow =EB3+ET1-X4 17.07.2014 EPL
7 | Plan zaciskéw =EB3+ET2-X2 17.07.2014 EPL
1 2.1
Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Spis tresci : =CA1+EAA/1 - [= ca
Edyca. |EPL GmbH & Co. KG =REPORT+TERM_KL/7 [+ Emn
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Spis tresci

F06_004
Przyporzadkowanie Strona Opis stron Data Opracowat
=REPORT +TERM_KL Dokumentacja zaciskow
20 | Plan podtaczen zaciskow =EB3+ET1-X0 17.07.2014 EPL
21 | Plan podtaczen zaciskow =EB3+ET1-X1 17.07.2014 EPL
23 | Plan podtaczen zaciskow =EB3+ET1-X2 17.07.2014 EPL
25 | Plan podtaczen zaciskow =EB3+ET1-X3 17.07.2014 EPL
27 | Plan podtaczen zaciskow =EB3+ET1-X4 17.07.2014 EPL
29 | Plan podtgczen zaciskow =EB3+ET2-X1 17.07.2014 EPL
30 | Plan podtgczen zaciskéw =EB3+ET2-X2 17.07.2014 EPL
=REPORT +PLG_ST Dokumentacja wtyczki
1 | Przeglad wtyczek : =EB3+ET2-XS1 - =EB3+ET4-XS2 17.07.2014 EPL
2 | Plan wtyczek =EB3+ET2-XS1 17.07.2014 EPL
3 | Plan wtyczek =EB3+ET2-XS1 17.07.2014 EPL
4 | Plan wtyczek =EB3+ET3-XS1 17.07.2014 EPL
5 | Plan wtyczek =EB3+ET3-XS1 17.07.2014 EPL
6 | Plan wtyczek =EB3+ET4-XS1 17.07.2014 EPL
7 | Plan wtyczek =EB3+ET4-XS2 17.07.2014 EPL
=REPORT +CBL_KBL Dokumentacja kabla
1 | Przeglad kabli : =EB3+ET1-W11 - =EB3+ET2-W12 17.07.2014 EPL
2 | Plan kabli =EB3+ET1-W11 =EB3+ET1-W21 17.07.2014 EPL
4 | Plan kabli =EB3+ET2-W1 =EB3+ET2-W2 =EB3+ET2-W3 17.07.2014 EPL
6 | Plan kabli =EB3+ET2-W5 =EB3+ET2-W6 =EB3+ET2-W7 =EB3+ET2-W8 =EB3+ET2-W9 17.07.2014 EPL
7 | Plan kabli =EB3+ET2-W9 =EB3+ET2-W10 =EB3+ET2-W11 =EB3+ET2-W12 17.07.2014 EPL
14 | Plan podtaczen kabla =EB3+ET1-W11 17.07.2014 EPL
17 | Plan podtaczen kabla =EB3+ET1-W21 17.07.2014 EPL
20 | Plan podtaczen kabla =EB3+ET2-W1 17.07.2014 EPL
21 | Plan podtaczen kabla =EB3+ET2-W2 17.07.2014 EPL
22 | Plan podtaczen kabla =EB3+ET2-W3 17.07.2014 EPL
23 | Plan podtaczen kabla =EB3+ET2-W5 17.07.2014 EPL
24 | Plan podtaczen kabla =EB3+ET2-W6 17.07.2014 EPL
2 2.2
Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Spis tresci : =REPORT+TERM_KL/20 - [= o
Edyca. |EPL GmbH & Co. KG =REPORT+CBL_KBL/24 [+ Emn
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0 14 -
Spis tresci F06_004
Przyporzadkowanie Strona Opis stron Data Opracowat
=REPORT +CBL_KBL Dokumentacja kabla
25 | Plan podiaczen kabla =EB3+ET2-W7 17.07.2014 EPL
26 | Plan podiaczen kabla =EB3+ET2-W8 17.07.2014 EPL
27 | Plan podiaczen kabla =EB3+ET2-W9 17.07.2014 EPL
28 | Plan podiaczen kabla =EB3+ET2-W10 17.07.2014 EPL
29 | Plan podiaczen kabla =EB3+ET2-W11 17.07.2014 EPL
30 | Plan podigczen kabla =EB3+ET2-W12 17.07.2014 EPL
=REPORT +CON_VBL Pofaczenie dokumentacji
1 | Lista potgczen 17.07.2014 EPL
2 | Lista potaczen 17.07.2014 EPL
=REPORT +PART_STKL Listy artykutdw i zasobow
1 | Lista artykutéw : ADVU-100-50-P-A - BECK.KL2012 17.07.2014 EPL
2 | Lista artykutéw : BECK.KL2012 - LAPP.5301 5140 (PG16) 17.07.2014 EPL
6 | Lista zasob6w : 1-1A1 - =EB3+ET1-F3 17.07.2014 EPL
7 | Lista zasobow : =EB3+ET1-F12 - =EB3+ET1-X1 17.07.2014 EPL
8 | Lista zasob6w : =EB3+ET1-X1 - =EB3+ET1-X3 17.07.2014 EPL
9 | Lista zasob6w : =EB3+ET1-X3 - =EB3+ET1-X4 17.07.2014 EPL
10 | Lista zasobow : =EB3+ET1-X4 - =EB3+ET2-53 17.07.2014 EPL
11 | Lista zasobow : =EB3+ET2-54 - =EB3+ET2-X1 17.07.2014 EPL
12 | Lista zasobow : =EB3+ET2-X2 - =EB3+ET4-XS2 17.07.2014 EPL
=REPORT +PLC_SPS Dokumentacja PLC
1 | Zestawienie zaciskéw PLC : =EB3+ET1-A2 - =EB3+ET1-A2 17.07.2014 EPL
2 | Zestawienie zaciskéw PLC : =EB3+ET1-A3 - =EB3+ET1-A3 17.07.2014 EPL
3 | Przeglad karty PLC : =EB3+ET1-A0 - =EB3+ET2-A7 17.07.2014 EPL
2.1 3
Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Spis tresci : =REPORT+CBL_KBL/25 - [= o
Edyca. |EPL GmbH & Co. KG =REPORT+PLC_SPS/3 [+ Emn
Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz 2.2
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Przeglad oznaczen struktury

F24_001
Petne oznaczenie Etykiety Opis struktury Petne oznaczenie Etykiety Opis struktury
=CA1 Urzadzenie Catoséciowa dokumentagja urzadzenia
=EB3 Urzadzenie Linia produkcyjna
=FB3 Urzadzenie Linia produkcyjna
=REPORT Urzadzenie Zestawienie
+EAA Miejsce montazu Dokumentacje urzadzen
+ETA Miejsce montazu Przeglad urzadzenia
+ET1 Miejsce montazu System sterowania ET1
+ET2 Miejsce montazu System sterowania ET2
+ET3 Miejsce montazu System sterowania ET3
+ET4 Miejsce montazu System sterowania ET4
+FT1 Miejsce montazu System sterowania FT1
+FT2 Miejsce montazu System sterowania FT2
+FTM Miejsce montazu Struktura mechaniczna
+TERM_KL Miejsce montazu Dokumentacja zaciskow
+PLG_ST Miejsce montazu Dokumentacja wtyczki
+CBL_KBL Miejsce montazu Dokumentacja kabla
+CON_VBL Miejsce montazu Potaczenie dokumentacji
+PART_STKL Miejsce montazu Listy artykutow i zasobdw
+PLC_SPS Miejsce montazu Dokumentacja PLC
1 Numer urzadzenia
2.2 =EB3+ETA/1
Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Przeglad oznaczen struktury [= o
Edycja. |EPL GmbH & Co. KG |+ e
Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz 3
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Przeglad urzadzenia Profibus
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Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Przeglad urzadzenia Profibus [=ee3
Edycja. | EPL GmbH & Co. KG [+ ema
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+ETA/1 2
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Zasilanie [= e83
Edyca. | EPL GmbH & Co. KG [+em
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Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Zasilanie stacji [=es3
Edyca. | EPL GmbH & Co. KG [+em
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14/ L+ — L+ /
16/ L- ,—»L-/40
39/ 1L+ > P 1L+ /3.0
13 21
-S3E-- -S4E---1
14 2
-X3 f)l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Wejécie O/fr_koze ’Je)‘l o 52 53 (!;' ,LS ’Jg J&Z 8 'ISQ (51 -
160C E0.0 E0.1 E0.2 E0.3 E0.4 E05 E06 E07
INPUT BYTE DC24v PLUG-IN PLACE TYPE DI16xDC24V PART 1 OF 2 SIEMENS
Napigcie sterujgce Przeno$nik Przeno$nik Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
wiaczone tasmowy 1 wt tasmowy 1 wyt
2 4
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service EB System sterowania [=ee3
Edyca. | EPL GmbH & Co. KG [+em
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49/ 1L+ P 1L+ /4.0
3.9/ L- 9 —» -/
-A
Wyjécie Cyfmwz OUTPUT BYTE DC24V/0,5A PLUG-IN PLACE TYPE DO16xDC24V/0.5A PART 1 OF 2 SIEMENS
16xDC24V/0,5A
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T 3 T % % Y ] P
N1 <~
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tasmowy 1 wt przeno$nika tasmowego 1 wiaczona
3 +ET2/1
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service AB System sterowania [=ee3
Edyca. | EPL GmbH & Co. KG [+em
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Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Napedy Stacja robocza 1 [=ess
Edyca. [EPL GmbH & Co. KG [+em
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STACIA 1

Opracowanie konturéw

-Al
STACIA 1 -A2 -A3 -A4
BK3100 Profibus DP 8DE Cyfrowe zaciski wejéciowe 8DE Cyfrowe zaciski wejéciowe 8DE Cyfrowe zaciski wejéciowe
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1 3
Data 2014-07-16 EPLAN EPLAN Software & Service Wejécia systemu magistrali Beckhoff [= e83
Edycja. |EPL GmbH & Co. KG [+ e
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Data 2014-07-16 EPLAN EPLAN Software & Service Wyjscia systemu magistrali Beckhoff [= e83
Edycja. |EPL GmbH & Co. KG [+ e
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Czes¢ pneumatyczna napinacza

Przeglad napedéw pneumatycznych

Magazyn przedmiotéw obrabianych
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Zestawienie listew zaciskowych F14 001
Zaciski
Listwa zaciskowa Tekst definiujacy listwy zaciskowe Liczba Strona graficzna planéw zaciskéw
Pierwsza Ostatnia Suma PE Suma N -
catkowita
=EB3+ET1-X0 L1 PE 1 1 5 =REPORT+TERM_KL/2
=EB3+ET1-X1 Moc 1 PE 2 0 6 =REPORT+TERM_KL/3
=EB3+ET1-X2 Napigcie sterowania 1 PE 3 0 9 =REPORT+TERM_KL/4
=EB3+ET1-X3 1 12 0 0 12 =REPORT+TERM_KL/5
=EB3+ET1-X4 1 14 0 0 12 =REPORT+TERM_KL/6
=EB3+ET2-X1 Moc 1 PE 4 1 15
=EB3+ET2-X2 Napigcie sterowania 1 PE 1 0 3 =REPORT+TERM_KL/7
=FB3+FTM/1 2
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Zestawienie listew zaciskowych : =EB3+ET1-X0 - [ = reporT
Edya. _[EPL GmbH & Co. KG =EB3+ET2-X2 [+ TERM K
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Przeglad Wtyczek F23_001
. ) e ) Wtyczka
Oznaczenie wtyczki Tekst definicji wtyczki Strona planu wtyczek
Pierwsza Ostatnia Suma PE Suma N Liczba catkowita
=EB3+ET2-XS1 1 PE 1 0 4 =REPORT+PLG_ST/2
=EB3+ET2-XS1 1 PE 1 0 4 =REPORT+PLG_ST/3
=EB3+ET3-XS1 1 PE 1 0 4 =REPORT+PLG_ST/4
=EB3+ET3-XS1 1 PE 1 0 4 =REPORT+PLG_ST/5
=EB3+ET4-XS1 1 PE 1 0 4 =REPORT+PLG_ST/6
=EB3+ET4-XS2 1 PE 1 0 4 =REPORT+PLG_ST/7
+TERM_KL/30 2
Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Przeglad wtyczek : =EB3+ET2-XS1 - [ = reporT
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Przeglad kabli F10_001
Nazwa kabla Zrédio Cel (bis) Typ kabla Wszystkie zyty u?yte Przekréj [mm] Dtugos¢ [m] Tekst funkcyjny Strona graficzna
zyty planu kabla
=EB3+ET1-W11 =EB3+ET1-X1 =EB3+ET2-X1 OLFLEX CLASSIC 100 CY 5 5 4 5 Zasilanie Stacja robocza 1 =REPORT+CBL_KBL/2
=EB3+ET1-W21 =EB3+ET1-X2 =EB3+ET2-X2 OLFLEX CLASSIC 110 12 3 1 5 STACIA 1 =REPORT+CBL_KBL/2
=EB3+ET1-W31 =EB3+ETA-ROBOTER =EB3+ET1-Al ZB3200 2 0 0,64 4
=EB3+ET1-W32 =EB3+ETA-ROBOTER =EB3+ET2-Al ZB3200 2 0 0,64 3 STACJA 1
=EB3+ET2-W1 =EB3+ET2-X1 =EB3+ET2-XAl OLFLEX CLASSIC 100 CY 5 5 4 1 Robot 1 =REPORT+CBL_KBL/4
=EB3+ET2-W2 =EB3+ET2-X1 =EB3+ET2-XS1 OLFLEX CLASSIC 110 H 4 4 2,5 1 Naped przenoénika tasmowego 1 =REPORT+CBL_KBL/4
=EB3+ET2-W3 =EB3+ET2-XS1 =EB3+ET2-M1 OLFLEX CLASSIC 110 H 4 4 2,5 3 = =REPORT+CBL_KBL/4
=EB3+ET2-W5 =EB3+ET2-A6 =EB3+ET2-Y1 OLFLEX CLASSIC 110 3 3 1 3 Przedmiot obrabiany zamocowany 1 (Naciggnjij)=REPORT+CBL_KBL/6
=EB3+ET2-W6 =EB3+ET2-A7 =EB3+ET2-Y2 OLFLEX CLASSIC 110 3 3 1 5 Przedmiot obrabiany zamocowany 2 (Poluzuj] =REPORT+CBL_KBL/6
=EB3+ET2-W7 =EB3+ET2-A2 =EB3+ET2-B1 UNITRONIC Sensor FD UL/CSA 3 3 0,34 3 Przeno$nik tasmowy zajety =REPORT+CBL_KBL/6
=EB3+ET2-W8 =EB3+ET2-A3 =EB3+ET2-S2 UNITRONIC Sensor FD UL/CSA 3 3 0,34 5 Przedmiot obrabiany zamocowany 1 =REPORT+CBL_KBL/6
=EB3+ET2-W9 =EB3+ET2-A3 =EB3+ET2-S3 UNITRONIC Sensor FD UL/CSA 3 3 0,34 4 Przedmiot obrabiany zamocowany 2 =REPORT+CBL_KBL/6
=EB3+ET2-W10 =EB3+ET2-A7 =EB3+ET2-Y3 OLFLEX CLASSIC 110 3 3 1 2 Dosuna¢ przedmiot obrabiany (Zawdr w przéd) =REPORT+CBL_KBL/6
=EB3+ET2-W11 =EB3+ET2-A4 =EB3+ET2-S4 UNITRONIC Sensor FD UL/CSA 3 3 0,34 2 Przedmiot obrabiany w magazynie =REPORT+CBL_KBL/6
=EB3+ET2-W12 =EB3+ET2-A4 =EB3+ET2-S5 UNITRONIC Sensor FD UL/CSA 3 3 0,34 2 Przedmiot obrabiany na przenoéniku tasmowym=REPORT+CBL_KBL/6
+PLG_ST/7
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Przeglad kabli : =EB3+ET1-W11 - |: REPORT
Edya. _[EPL GmbH & Co. KG =EB3+ET2-W12 [+ kel
Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz
Zmiana Data Nazwa Oryg Rekompensata za Zastapiony przez Arkusz
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Plan kabli F09_002
Nazwa kabla =EB3+ET1-W11 Typ kabla OLFLEX CLASSIC 100 CY
Tekst funkcyjny Zasilanie Stacja robocza 1 Liczba zyt 5 Przekrdj 4 Dtugosc kabla 5
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Zasilanie Stacja robocza 1 /2.1 -X1 1 BK +ET2-X1 1 /2.1 Zasilanie Stacja robocza 1
= /2.1 -X1 2 BN +ET2-X1 2 /2.1 =
= /2.2 -X1 3 GY +ET2-X1 3 /2.2 =
= /2.2 -X1 4 BU +ET2-X1 4 /2.2 =
= /2.2 -X1 PE GNYE +ET2-X1 PE /2.2 =
= /2.2 -X1 PE SH -Wi11 SH /2.1 =
Nazwa kabla =EB3+ET1-W21 Typ kabla OLFLEX CLASSIC 110
Tekst funkcyjny STACIA 1 Liczba zyt 12 Przekrdj 1 Dtugo$¢ kabla 5
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Rozdzielnica 24V DC /1.5 -X2 1 1 +ET2-X2 1 /1.5 Rozdzielnica 24V DC
= /1.6 -X2 4 2 +ET2-X2 2 /1.6 =
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rozdzielnica 24V DC /1.8 -X2 PE GNYE +ET2-X2 PE /1.8 Rozdzielnica 24V DC
1 4
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Plan kabli =EB3+ET1-W11 =EB3+ET1-W21 [ = reporT
Edycja. | EPL GmbH & Co. KG [+ cBLKBL
Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz 2
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Plan kabli

F09_002
Nazwa kabla =EB3+ET2-W1 Typ kabla OLFLEX CLASSIC 100 CY
Tekst funkcyjny Robot 1 Liczba zyt 5 Przekrdj 4 Dtugosc kabla 1
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Robot 1 /1.1 -X1 6 BK -XA1 L1 /1.1 Robot 1
= /1.1 -X1 7 BN -XA1 L2 /1.1 =
= /1.2 -X1 8 GY -XA1 L3 /1.1 =
= /1.2 -X1 9 BU -XA1 N /1.1 =
= /1.2 -X1 PE GNYE -XA1 PE /1.1 =
= /1.2 -X1 PE SH -W1 SH +ETA/1.8 =
Nazwa kabla =EB3+ET2-W2 Typ kabla OLFLEX CLASSIC 110 H
Tekst funkcyjny Naped przenosnika taSmowego 1 Liczba zyt 4 Przekrdj 2,5 Dtugos¢ kabla 1
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Naped przeno$nika tasmowego 1 /1.3 -X1 12 BK -XS1 1 /1.3 Naped przeno$nika tasmowego 1
= /1.4 -X1 13 BN -XS1 2 /1.4 =
= /1.4 -X1 14 GY -XS1 3 /1.4 =
= /1.4 -X1 PE GNYE -XS1 PE /1.4 =
Nazwa kabla =EB3+ET2-W3 Typ kabla OLFLEX CLASSIC 110 H
Tekst funkcyjny Naped przenosnika tasmowego 1 Liczba zyt 4 Przekrdj 2,5 Dtugosc kabla 3
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Naped przeno$nika tasmowego 1 /1.3 -XS1 1 BK -M1 V1 /1.3 Naped przeno$nika tasmowego 1
= /1.4 -XS1 2 BN -M1 U1 /1.3 =
= /1.4 -XS1 3 GY -M1 w1 /1.3 =
= /1.4 -XS1 PE GNYE -M1 PE /1.3 =
2
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Plan kabli =EB3+ET2-W1 =EB3+ET2-W2 [ = reporT
Edya. _[EPL GmbH & Co. KG =EB3+ET2-W3 [+ kel
Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz

Zmiana

Data Nazwa

Oryg Rekompensata za

Zastapiony przez

Arkusz
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Plan kabli F09_002
Nazwa kabla =EB3+ET2-W5 Typ kabla OLFLEX CLASSIC 110
Tekst funkcyjny Przedmiot obrabiany zamocowany 1 (Naciggnij) Liczba zyt 3 Przekrdj 1 Dtugosc kabla 3
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
. ] S Przedmiot obrabiany zamocowany 1
Przedmiot obrabiany zamocowany 1 (Naciggnij) /3.3 -A6 5 1 -Y1 x1 /3.3 L
(Naciagnij)
/3.3 -A6 7 2 -Y1 X2 /3.3 =
/3.4 -A6 8 GNYE -Y1 PE /3.4
Nazwa kabla =EB3+ET2-W6 Typ kabla OLFLEX CLASSIC 110
Tekst funkcyjny Przedmiot obrabiany zamocowany 2 (Poluzuj) Liczba zyt 3 Przekrdj 1 Dtugosc kabla 5
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Przedmiot obrabiany zamocowany 2 (Poluzuj) /3.4 -A7 1 1 -Y2 x1 /3.4 Przedmiot obrabiany zamocowany 2 (Poluzuj)
/3.4 -A7 3 2 -Y2 X2 /3.4 =
/3.5 -A7 4 GNYE -Y2 PE /3.5
Nazwa kabla =EB3+ET2-W7 Typ kabla UNITRONIC Sensor FD UL/CSA
Tekst funkcyjny Przeno$nik taSmowy zajety Liczba zyt 3 Przekrdj 0,34 Dtugosc kabla 3
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Przenosnik taSmowy zajety /2.3 -A2 5 BN -B1 4 /2.3 Przenosnik taSmowy zajety
= /2.3 -A2 6 BU -B1 1 /2.3 =
/2.3 -A2 7 BK -B1 2 /2.3 =
Nazwa kabla =EB3+ET2-W8 Typ kabla UNITRONIC Sensor FD UL/CSA
Tekst funkcyjny Przedmiot obrabiany zamocowany 1 Liczba zyt 3 Przekrdj 0,34 Dtugosc kabla 5
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przylacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Przedmiot obrabiany zamocowany 1 /2.4 -A3 1 BN -S2 4 /2.4 Przedmiot obrabiany zamocowany 1
= /2.4 -A3 2 BU -S2 1 /2.4 =
/2.4 -A3 3 BK -S2 3 /2.4 =
Nazwa kabla =EB3+ET2-W9 Typ kabla UNITRONIC Sensor FD UL/CSA
Tekst funkcyjny Przedmiot obrabiany zamocowany 2 Liczba zyt 3 Przekrdj 0,34 Dtugosc kabla 4
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Przedmiot obrabiany zamocowany 2 /2.6 -A3 5 BN -S3 4 /2.5 Przedmiot obrabiany zamocowany 2
4 7
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Plan kabli =EB3+ET2-W5 =EB3+ET2-W6 [ = reporT
Edyca. |EPL GmbH & Co. KG =EB3+ET2-W7 =EB3+ET2-W8 =EB3+ET2-W9 [+ cBLkeL
Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz 6
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Plan kabli F09_002
Nazwa kabla =EB3+ET2-W9 Typ kabla UNITRONIC Sensor FD UL/CSA
Tekst funkcyjny Przedmiot obrabiany zamocowany 2 Liczba zyt 3 Przekrdj 0,34 Dtugosc kabla 4
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Przedmiot obrabiany zamocowany 2 /2.5 -A3 6 BU -S3 1 /2.5 Przedmiot obrabiany zamocowany 2
/2.5 -A3 7 BK -S3 3 /2.5 =
Nazwa kabla =EB3+ET2-W10 Typ kabla OLFLEX CLASSIC 110
Tekst funkcyjny Dosung¢ przedmiot obrabiany (Zawoér w przdd) Liczba zyt 3 Przekrdj 1 Dtugos¢ kabla 2
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Dosuna¢ przedmiot obrabiany (Zawdr w przéd) | /3.5 -A7 5 1 Y3 xt /3.5 E;%Lg;ac przedmiot obrabiany (Zawor w
/3.6 -A7 7 2 -Y3 X2 /3.5 =
/3.6 -A7 8 GNYE -Y3 PE /3.6
Nazwa kabla =EB3+ET2-W11 Typ kabla UNITRONIC Sensor FD UL/CSA
Tekst funkcyjny Przedmiot obrabiany w magazynie Liczba zyt 3 Przekrdj 0,34 Dtugos¢ kabla 2
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przylacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
Przedmiot obrabiany w magazynie /2.7 -A4 1 BN -S4 4 /2.6 Przedmiot obrabiany w magazynie
= /2.6 -A4 2 BU -S4 1 /2.6 =
/2.6 -A4 3 BK -S4 3 /2.6 =
Nazwa kabla =EB3+ET2-W12 Typ kabla UNITRONIC Sensor FD UL/CSA
Tekst funkcyjny Przedmiot obrabiany na przenosniku tasmowym Liczba zyt 3 Przekrdj 0,34 Dtugos¢ kabla 2
Tekst funkcyjny Strona / kolumna Oznaczenie celu od Przytacze zyta Oznaczenie celu do Przytacze Strona / kolumna Tekst funkcyjny
. X - . Przedmiot obrabiany na przeno$niku
Przedmiot obrabiany na przenosniku taSmowym /2.8 -A4 5 BN -S5 4 /2.7 A
taSmowym
= /2.7 -A4 6 BU -S5 1 /2.7 =
/2.7 -A4 7 BK -S5 3 /2.7 =
6 14
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Plan kabli =EB3+ET2-W9 =EB3+ET2-W10 [ = reporT
Edyca. |EPL GmbH & Co. KG =EB3+ET2-W11 =EB3+ET2-W12 [+ cBLkeL
Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz 7
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Plan podtaczen kabla
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Plan podtaczen kabla
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Plan podtaczen kabla

F07_001
EPL 2014-07-17

4]
c
5
o
c
=
]
=
Q
(o]
(&}
5
A13.1
? 5 7
o
=EB3+ET2-W5 =
w
) >
OLFLEX CLASSIC 110 — ~ 0]
x1 x2 PE
x1 X PE
x2 @
-
x
]
c
N
=}
o
c
=
9]
N
Q
(o]
(&}

Arkusz

22 24
Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Plan podtaczen kabla =EB3+ET2-W5 [ = report
Edycja. | EPL GmbH & Co. KG [+ cBLKBL
Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz 23
Zmiana Data Nazwa Oryg Rekompensata za Zastapiony przez

68




Plan podtaczen kabla
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Plan podtaczen kabla
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Lista potaczen

F27_001
Potaczenie zrodio Cel Przekréj Kolor Diugos¢ Strona / kolumna 1 Strona / kolumna 2 Definicja funkgji

=EB3+ET1-F1:1 =EB3+ET1-QL:1 16 =EB3+ET1/1.4 =EB3+ET1/1.0 Zyka / drut

=EB3+ET1-F3:2 =EB3+ET1-X2:1 1 =EB3+ET1/1.4 =EB3+ET1/1.5 Zyka / drut

=EB3+ET1-F2:1 =EB3+ET1-F3:1 1 =EB3+ET1/1.4 =EB3+ET1/1.4 Zyka / drut

=EB3+ETL-F1:2 =EB3+ETI-TLiLL 15 =EB3+ET1/1.4 =EB3+ET1/1.4 Zyka / drut

=EB3+ETI-F2:1 =EB3+ET1-TLi+ 1 =EB3+ET1/1.4 =EB3+ET1/1.4 Zyka / drut

=EB3+ET1-N:2 =EB3+ET1-TL:N 15 =EB3+ET1/1.5 =EB3+ET1/1.5 Zyka / drut

=EB3+ETI-PE:3 =EB3+ET1-X2:PE 4 =EB3+ET1/1.8 =EB3+ET1/1.8 Zyka / drut

=EB3+ET1-X2:PE =EB3+ET1-X2:PE 4 =EB3+ET1/1.8 =EB3+ET1/1.8 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ET1-X2:PE =EB3+ET1-X2:PE 4 =EB3+ET1/1.8 =EB3+ET1/1.8 Potaczenie bezposrednie

=EB3+ET1-Q1:2 =EB3+ET1-X0:L1 16 =EB3+ET1/1.0 =EB3+ET1/1.0 Zyka / drut

=EB3+ET1-QL:4 =EB3+ET1-X0:L2 16 =EB3+ET1/1.0 =EB3+ET1/1.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-QL:6 =EB3+ET1-X0:L3 16 =EB3+ET1/1.0 =EB3+ET1/1.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-N:1 =EB3+ET1-X0:N 4 =EB3+ET1/1.1 =EB3+ET1/1.1 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ET1-PE:1 =EB3+ET1-X0:PE 4 =EB3+ET1/1.1 =EB3+ET1/1.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-X0:N =EB3+ET1-X0:PE 4 =EB3+ET1/1.1 =EB3+ET1/1.1 Mostek drutowy

=EB3+ETL-TL:- =EB3+ET1-XTR:1 1 =EB3+ET1/1.5 =EB3+ET1/1.6 Zyka / drut

=EB3+ET1-X2:4 =EB3+ET1-XTR:1 1 =EB3+ET1/1.6 =EB3+ET1/1.6 Zyka / drut

=EB3+ET1-PE:2 =EB3+ET1-XTR:1 4 =EB3+ET1/1.6 =EB3+ET1/1.6 Zyka / drut

=EB3+ET1-F12:2 =EB3+ET1-X1:1 4 =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET1/2.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-F12:4 =EB3+ET1-X1:2 4 =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET1/2.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-F12:6 =EB3+ET1-X1:3 4 =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET1/2.2 Zyka / drut

=EB3+ET1-PE:4 =EB3+ET1-X1:PE 4 =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET1/2.2 Zyka / drut

=EB3+ET1-N:4 =EB3+ET1-X1:4 4 =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET1/2.2 Zyka / drut

=EB3+ET1-X1:PE =EB3+ET1-X1:PE 4 =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET1/2.2 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ET1-A2:6 =EB3+ET1-X3:7 =EB3+ET1/3.5 =EB3+ET1/3.5 Zyka / drut

=EB3+ET1-53:13 =EB3+ET1-54:21 1 =EB3+ET1/3.2 =EB3+ET1/3.3 Zyka / drut

=EB3+ET1-53:14 =EB3+ET1-X3:4 1 =EB3+ET1/3.2 =EB3+ET1/3.2 Zyka / drut

=EB3+ET1-A2:3 =EB3+ET1-X3:4 1 =EB3+ET1/3.2 =EB3+ET1/3.2 Zyka / drut

=EB3+ET1-A2:1 =EB3+ET1-X3:2 1 =EB3+ET1/3.1 =EB3+ET1/3.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-53:13 =EB3+ET1-X3:1 1 =EB3+ET1/3.2 =EB3+ET1/3.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-A2:4 =EB3+ET1-X3:5 1 =EB3+ET1/3.3 =EB3+ET1/3.3 Zyka / drut

=EB3+ET1-54:22 =EB3+ET1-X3:5 1 =EB3+ET1/3.3 =EB3+ET1/3.3 Zyka / drut

=EB3+ET1-A2:7 =EB3+ET1-X3:8 =EB3+ET1/3.6 =EB3+ET1/3.6 Zyka / drut

=EB3+ET1-A2:5 =EB3+ET1-X3:6 =EB3+ET1/3.4 =EB3+ET1/3.4 Zyka / drut

=EB3+ET1-A2:2 =EB3+ET1-X3:3 =EB3+ET1/3.1 =EB3+ET1/3.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-A2:8 =EB3+ET1-X3:9 =EB3+ET1/3.7 =EB3+ET1/3.7 Zyka / drut

=EB3+ET1-A2:9 =EB3+ET1-X3:10 =EB3+ET1/3.8 =EB3+ET1/3.8 Zyka / drut

=EB3+ET1-A2:10 =EB3+ET1-X3:11 1 =EB3+ET1/3.8 =EB3+ET1/3.8 Zyka / drut

=EB3+ET1-A3:2 =EB3+ET1-X4:5 =EB3+ET1/4.1 =EB3+ET1/4.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-H2:X1 =EB3+ET1-X4:5 =EB3+ET1/4.1 =EB3+ET1/4.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-A3:6 =EB3+ET1-X4:9 =EB3+ET1/4.5 =EB3+ET1/4.5 Zyka / drut

=EB3+ET1-A3:7 =EB3+ET1-X4:10 =EB3+ET1/4.6 =EB3+ET1/4.6 Zyka / drut

=EB3+ET1-A3:4 =EB3+ET1-X4:7 =EB3+ET1/4.3 =EB3+ET1/4.3 Zyka / drut

=EB3+ET1-A3:3 =EB3+ET1-X4:6 =EB3+ET1/4.2 =EB3+ET1/4.2 Zyfa / drut

=EB3+ET1-H3:X1 =EB3+ET1-X4:6 =EB3+ET1/4.2 =EB3+ET1/4.2 Zyfa / drut

=EB3+ET1-H2:X2 =EB3+ET1-H3:X2 1 =EB3+ET1/4.1 =EB3+ET1/4.2 Zyka / drut

=EB3+ET1-A3:5 =EB3+ET1-X4:8 =EB3+ET1/4.4 =EB3+ET1/4.4 Zyka / drut

=EB3+ET1-A3:8 =EB3+ET1-X4:11 =EB3+ET1/4.7 =EB3+ET1/4.7 Zyka / drut

=EB3+ET1-A3:9 =EB3+ET1-X4:12 =EB3+ET1/4.8 =EB3+ET1/4.8 Zyla / drut

=EB3+ET1-A3:10 =EB3+ET1-X4:13 1 =EB3+ET1/4.8 =EB3+ET1/4.8 Zyka / drut

=EB3+ET1-H8:X1 =EB3+ET1-X4:11 =EB3+ET1/4.7 =EB3+ET1/4.7 Zyka / drut

=EB3+ET1-H8:X2 =EB3+ET1-X4:13 1 =EB3+ET1/4.7 =EB3+ET1/4.8 Zyka / drut

=EB3+ET2-QL:5 =EB3+ET2-X1:8 4 =EB3+ET2/1.3 =EB3+ET2/1.2 Zyka / drut

=EB3+ET2-QL:1 =EB3+ET2-X1:6 4 =EB3+ET2/1.3 =EB3+ET2/1.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-Q1:3 =EB3+ET2-X1:7 4 =EB3+ET2/1.3 =EB3+ET2/1.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-X1:PE =EB3+ET2-X1:PE 4 =EB3+ET2/1.2 =EB3+ET2/1.2 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ET2-K1:3 =EB3+ET2-QL:4 2,5 =EB3+ET2/1.4 =EB3+ET2/1.3 Zyka / drut
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Lista potaczen

F27_001
Potaczenie zrodio Cel Przekréj Kolor Diugos¢ Strona / kolumna 1 Strona / kolumna 2 Definicja funkgji

=EB3+ET2-K1:1 =EB3+ET2-Ql:2 25 =EB3+ET2/1.3 =EB3+ET2/1.3 Zyka / drut

=EB3+ET2-K1:2 =EB3+ET2-X1:12 25 =EB3+ET2/1.3 =EB3+ET2/1.3 Zyka / drut

=EB3+ET2-K1:4 =EB3+ET2-X1:13 25 =EB3+ET2/1.4 =EB3+ET2/1.4 Zyka / drut

=EB3+ET2-X1:PE =EB3+ET2-X1:PE 4 =EB3+ET2/1.4 =EB3+ET2/1.2 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ET2-K1:5 =EB3+ET2-QL:6 15 =EB3+ET2/1.4 =EB3+ET2/1.3 Zyka / drut

=EB3+ET2-K1:6 =EB3+ET2-X1:14 15 =EB3+ET2/1.4 =EB3+ET2/1.4 Zyka / drut

=EB3+ET2-A2:1 =EB3+ET2-QL:14 =EB3+ET2/2.2 =EB3+ET2/2.2 Zyka / drut

=EB3+ET2-A2:2 =EB3+ET2-Ql:13 =EB3+ET2/2.2 =EB3+ET2/2.2 Zyka / drut

=EB3+ET2-AL:2+ =EB3+ET2-AL:24V 1 =EB3+ET2/2.1 =EB3+ET2/2.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-AL:0V =EB3+ET2-AL:2- 1 =EB3+ET2/2.1 =EB3+ET2/2.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-AL:1- =EB3+ET2-AL:2- 1 =EB3+ET2/2.1 =EB3+ET2/2.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-AL:1PE =EB3+ET2-AL:2PE 4 =EB3+ET2/2.1 =EB3+ET2/2.2 Zyka / drut

=EB3+ET2-AL:1+ =EB3+ET2-AL:2+ 1 =EB3+ET2/2.1 =EB3+ET2/2.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-A5:4 =EB3+ET2-A5:8 4 =EB3+ET2/3.1 =EB3+ET2/3.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-A5:3 =EB3+ET2-A5:7 1 =EB3+ET2/3.1 =EB3+ET2/3.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-A5:2 =EB3+ET2-A5:6 =EB3+ET2/3.1 =EB3+ET2/3.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-A6:1 =EB3+ET2-K1:AL =EB3+ET2/3.2 =EB3+ET2/3.2 Zyka / drut

=EB3+ET2-A6:3 =EB3+ET2-K1:A2 =EB3+ET2/3.2 =EB3+ET2/3.2 Zyka / drut

=EB3+ET2-AL:0V =EB3+ET2-X2:2 1 =EB3+ET2/2.1 =EB3+ET1/1.6 Zyka / drut

=EB3+ET2-AL:24V =EB3+ET2-X2:1 1 =EB3+ET2/2.1 =EB3+ET1/1.5 Zyka / drut

=EB3+ET2-AL:1PE =EB3+ET2-X2:PE 4 =EB3+ET2/2.1 =EB3+ET1/1.8 Zyka / drut

=EB3+ET2-X1:3 =EB3+ET2-X1:8 4 =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET2/1.2 Mostek drutowy

=EB3+ET2-X1:2 =EB3+ET2-X1:7 4 =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET2/1.1 Mostek drutowy

=EB3+ET2-X1:1 =EB3+ET2-X1:6 4 =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET2/1.1 Mostek drutowy

=EB3+ET2-X1:4 =EB3+ET2-X1:9 4 =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET2/1.2 Mostek drutowy

=EB3+ET2-X1:PE =EB3+ET2-X1:PE 4 =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET2/1.2 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ET2-AL:1- =EB3+ET2-A5:3 1 =EB3+ET2/2.1 =EB3+ET2/3.1 Zyka / drut

=EB3+ET2-AL:2PE =EB3+ET2-A5:4 4 =EB3+ET2/2.2 =EB3+ET2/3.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-F12:3 =EB3+ET1-QL:3 16 =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET1/1.0 Zyka / drut

=EB3+ET1-F1:1 =EB3+ETI-F12:1 16 =EB3+ET1/1.4 =EB3+ET1/2.1 Zyka / drut

=EB3+ETI-F12:5 =EB3+ET1-QL:5 16 =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET1/1.0 Zyka / drut

=EB3+ET2-XS1:1 =EB3+ET2-XS1:1 25 =EB3+ET2/1.3 =EB3+ET2/1.3 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ET2-XS1:2 =EB3+ET2-XS1:2 25 =EB3+ET2/1.4 =EB3+ET2/1.4 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ET2-XS1:3 =EB3+ET2-XS1:3 15 =EB3+ET2/1.4 =EB3+ET2/1.4 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ET2-XSL:PE =EB3+ET2-XSL:PE 4 =EB3+ET2/1.4 =EB3+ET2/1.4 Pofaczenie bezposrednie

=EB3+ETI-F3:2 =EB3+ET1-X3:1 1 =EB3+ET1/1.4 =EB3+ET1/3.1 Zyka / drut

=EB3+ET1-X3:12 =EB3+ET1-XTR:1 1 =EB3+ET1/3.8 =EB3+ET1/1.6 Zyka / drut

=EB3+ET1-X3:3 =EB3+ET1-X3:3 =EB3+ET1/3.1 =EB3+ET1/3.1 Mostek drutowy

=EB3+ETI-H3:X2 =EB3+ET1-H8:X2 1 =EB3+ET1/4.2 =EB3+ET1/4.7 Zyka / drut

=EB3+ET1-X3:12 =EB3+ET1-X4:14 1 =EB3+ET1/3.8 =EB3+ET1/4.9 Zyka / drut

=EB3+ET1-X4:2 =EB3+ET1-A3:1 =EB3+ET1/4.1 =EB3+ET1/4.1 Zyka / drut

1 +PART_STKL/1
Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Lista potaczen [ = report
Edycja. | EPL GmbH & Co. KG [+ con_veL
Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz 2
Zmiana Data Nazwa Oryg Rekompensata za Zastgpiony przez Arkusz 68




2 3 5 8 9
. /4
Lista artykutow Fo1_oo1
Identyfikator aparatu Tlos¢ Oznaczenie Numer typu Dostawca Numer artykutu

1-1A1 1 Sitownik kompaktowy 156583 FESTO ADVU-100-50-P-A

1-1A2 1 Sitownik kompaktowy 156583 FESTO ADVU-100-50-P-A

1-1v1 1 Zawor elektromagnetyczny 173051 FESTO MEBH-5/3G-1/8-B-110AC

1-1v2 1 Zawér dtawigcy odcinajacy GRLA-1/4-B FESTO GRLA-1/4-B

1-1v3 1 Zawér dtawigcy odcinajacy GRLA-1/4-B FESTO GRLA-1/4-B

1-1v4 1 Zawor diawiacy odcinajacy GRLA-1/4-B FESTO GRLA-1/4-B

1-1V5 1 Zawér dtawigcy odcinajacy GRLA-1/4-B FESTO GRLA-1/4-B

1-1Z1 1 Amortyzator 2316 FESTO U-1/4

1-122 1 Amortyzator 2316 FESTO U-1/4

1-1Z3 1 Zestaw plytek kraricowych 191405 FESTO NEV-02-01-VDMA

1-1Z4 1 Plyta potczenia taricuchowego 161110 FESTO NAW-1/8-02-VDMA

1-1Z5 1 Zestaw plytek kraricowych 191405 FESTO NEV-02-01-VDMA

=EB3+ET1-A0 1 SIMATIC S7-300, szyna profilowa 6ES7390-1AE80-0AAD SIEMEN SIE.6ES7390-1AE80-0AAQ

=EB3+ET1-A2 1 SIMATIC S7-300, wprowadzenie cyfrowe SM 321 6ES7321-1BH02-0AA0 SIEMEN SIE.6ES7321-1BH02-0AA0

=EB3+ET1-A3 1 SIMATIC S7-300, wyprowadzenie cyfrowe SM 322 6ES7322-1BH01-0AA0 SIEMEN SIE.6ES7322-1BH01-0AA0

=EB3+ET1-F1 1 NEOZED-montaz podstawy bezpiecznika 55G1300 SIEMEN SIE.5SG1300

=EB3+ET1-F1 1 NEOZED-zastosowanie bezpiecznikowe 5SE2306 SIEMEN SIE.5SE2306

=EB3+ET1-F2 1 Wylacznik ochronny instalacji 55X2102-8 SIEMEN SIE.55X2102-8

=EB3+ET1-F3 1 Wytacznik ochronny instalacji 55X2102-8 SIEMEN SIE.55X2102-8

=EB3+ET1-F12 1 3-biegunowy bezpiecznik Neozed 25A kpl. 3-polige Neozed-Sicherung 25 A kpl. SIEMEN SIE.3-pole Neozed fuse 25A

=EB3+ET1-H2 1 Kompletne urzadzenie, okragty sygnalizator Swietiny 3SB3217-6AA40 SIEMEN SIE.35B3217-6AA40

=EB3+ET1-H3 1 Kompletne urzadzenie, okragty sygnalizator $wietiny 3SB3217-6AA20 SIEMEN SIE.3SB3217-6AA20

=EB3+ET1-H8 1 Kompletne urzadzenie, okragty sygnalizator $wietiny 3SB3217-6AA40 SIEMEN SIE.3SB3217-6AA40

=EB3+ET1-Q1 1 Naped obrotowy przefacznika 3LD2 3LD9 284-3B SIEMEN SIE.3LD9 284-3B

=EB3+ET1-Q1 1 Wytgcznik gtéwny/ awaryjny 3LD2 514-0TK53 SIEMEN SIE.3LD2 514-0TK53

—EB3+ET1-S3 1 Kompletne urzadzenie, okragly, przycisk 35B3201-0AA11 SIEMEN SIE.35B3201-0AA11

—EB3+ET1-54 1 Kompletne urzadzenie, okragly, przycisk 35B3201-0AA21 SIEMEN SIE.35B3201-0AA21

=EB3+ET1-T1 1 QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 PXC PXC.2938581

=EB3+ET1-X0 1 Znacznik listew zaciskowych KLM 3 PXC PXC.0811969

=EB3+ET1-X0 3 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng naciggowq ST 2,5 PXC PXC.3031212

=EB3+ET1-X0 1 Uchwyt koricowy CLIPFIX 35-5 PXC PXC.3022276

=EB3+ET1-X0 1 Zacisk izolujacy, obustronny ze srubami gniazda pomiarowego UT 4-HEDI BU PXC PXC.3046456

=EB3+ET1-X0 1 Zacisk przewodu ochronnego UT 6-PE PXC PXC.3044157

=EB3+ET1-X1 1 Znacznik listew zaciskowych KLM 3 PXC PXC.0811969

=EB3+ET1-X1 4 Zacisk uniwersalny z przytgczem Srubowym uteée PXC PXC.3044131

=EB3+ET1-X1 1 Uchwyt koricowy CLIPFIX 35-5 PXC PXC.3022276

=EB3+ET1-X1 2 Zacisk przewodu ochronnego UT 6-PE PXC PXC.3044157

=EB3+ET1-X2 1 Znacznik listew zaciskowych KLM 3 PXC PXC.0811969

=EB3+ET1-X2 6 Zacisk przelotowy z przytaczem ze sprezyng naciaggowq ST 2,5 PXC PXC.3031212

=EB3+ET1-X2 1 Uchwyt koricowy CLIPFIX 35-5 PXC PXC.3022276

=EB3+ET1-X2 3 Zacisk przewodu ochronnego ze sprezyng naciggowg ST 2,5-PE PXC PXC.3031238

=EB3+ET1-X3 1 Znacznik listew zaciskowych KLM 3 PXC PXC.0811969

=EB3+ET1-X3 12 Zacisk przelotowy z przytaczem ze sprezyng naciaggowq ST 2,5 PXC PXC.3031212

=EB3+ET1-X3 1 Uchwyt koricowy CLIPFIX 35-5 PXC PXC.3022276

=EB3+ET1-X4 1 Znacznik listew zaciskowych KLM 3 PXC PXC.0811969

=EB3+ET1-X4 12 Zacisk przelotowy z przytaczem ze sprezyng naciaggowq ST 2,5 PXC PXC.3031212

=EB3+ET1-X4 1 Uchwyt koricowy CLIPFIX 35-5 PXC PXC.3022276

=EB3+ET1-XTR 1 Znacznik listew zaciskowych KLM 3 PXC PXC.0811969

=EB3+ET1-XTR 1 Zacisk izolujacy, obustronny ze srubami gniazda pomiarowego UT 4-HEDI BU PXC PXC.3046456

=EB3+ET1-XTR 2 Uchwyt koricowy CLIPFIX 35-5 PXC PXC.3022276

=EB3+ET2-Al 1 PROFIBUS-DP/FMS-sprzezone szyny zbiorcze BK3100 BECK BECK.BK3100

=EB3+ET2-A2 1 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wejsciowe KL1012 BECK BECK.KL1012

=EB3+ET2-A3 1 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wejsciowe KL1012 BECK BECK.KL1012

=EB3+ET2-A4 1 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wejsciowe KL1012 BECK BECK.KL1012

=EB3+ET2-A5 1 Zacisk funkcyjny magistrali KL9190 BECK BECK.KL9190

=EB3+ET2-A6 1 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wyjsciowe KL2012 BECK BECK.KL2012
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Lista artykutow Fo1_0ot
Identyfikator aparatu Tlos¢ Oznaczenie Numer typu Dostawca Numer artykutu

=EB3+ET2-A7 1 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wyjsciowe KL2012 BECK BECK.KL2012

=EB3+ET2-B1 1 Czujnik odbicia $wiatta WT 24-2B 210 SICK SICK.1016931

=EB3+ET2-K1 1 Stycznik 3RT1024-1BB44-3MAQ SIEMEN SIE.3RT1024-1BB44-3MAO

=EB3+ET2-M1 1 Silnik tréjfazowy DV112M4 SEW SEW.DV112M4

=EB3+ET2-Q1 1 Stycznik silnikowy 3RV1021-1JA15 SIEMEN SIE.3RV1021-1JA15

=EB3+ET2-S2 1 kacznik zblizeniowy (zestyk zwierny) 3RG4012-3AG01 SIEMEN SIE.3RG4012-3AG01

=EB3+ET2-S3 1 kacznik zblizeniowy (zestyk zwierny) 3RG4012-3AG01 SIEMEN SIE.3RG4012-3AG01

=EB3+ET2-54 1 kacznik zblizeniowy (zestyk zwierny) 3RG4012-3AG01 SIEMEN SIE.3RG4012-3AG01

=EB3+ET2-S5 1 kacznik zblizeniowy (zestyk zwierny) 3RG4012-3AG01 SIEMEN SIE.3RG4012-3AG01

=EB3+ET2-X1 1 Znacznik listew zaciskowych KLM 3 PXC PXC.0811969

=EB3+ET2-X1 7 Zacisk uniwersalny z przytgczem Srubowym uteée PXC PXC.3044131

=EB3+ET2-X1 2 Uchwyt koricowy CLIPFIX 35-5 PXC PXC.3022276

=EB3+ET2-X1 3 Zacisk przewodu ochronnego UT 6-PE PXC PXC.3044157

=EB3+ET2-X1 1 Zacisk izolujacy, obustronny ze srubami gniazda pomiarowego UT 4-HEDI BU PXC PXC.3046456

=EB3+ET2-X1 3 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng naciggowq ST2,5 PXC PXC.3031212

=EB3+ET2-X1 1 Zacisk przewodu ochronnego ze sprezyng naciggowq ST 2,5-PE PXC PXC.3031238

=EB3+ET2-X2 1 Znacznik listew zaciskowych KLM 3 PXC PXC.0811969

=EB3+ET2-X2 2 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng naciggowq ST2,5 PXC PXC.3031212

=EB3+ET2-X2 2 Uchwyt koricowy CLIPFIX 35-5 PXC PXC.3022276

=EB3+ET2-X2 1 Zacisk przewodu ochronnego ze sprezyng naciggowg ST 2,5-PE PXC PXC.3031238

=EB3+ET2-X2 1 Pokrywa zamykajaca D-ST 2,5 PXC PXC.3030417

=EB3+ET2-XS1 1 Zastosowanie gniazda, 3-biegunowe + PE 09 20 003 2711 HAR HAR.09 20 003 2711

=EB3+ET2-XS1 1 Obudowa dyszy z metalu 09 30 006 1541 HAR HAR.09 30 006 1541

=EB3+ET2-XS1 2 Pofaczenie srubowe Skintop STR 16 SKINTOP STR LAPP LAPP.5301 5140 (PG16)

=EB3+ET2-XS1 1 Zastosowanie wtyku, 3-biegunowy + PE 09 20 003 2611 HAR HAR.09 20 003 2611

=EB3+ET2-XS1 1 Obudowa podstawy z metalu 09 30 006 2256 HAR HAR.09 30 006 2256

=EB3+ET3-XS1 1 Zastosowanie gniazda, 3-biegunowe + PE 09 20 003 2711 HAR HAR.09 20 003 2711

=EB3+ET3-XS1 1 Obudowa dyszy z metalu 09 30 006 1541 HAR HAR.09 30 006 1541

=EB3+ET3-XS1 2 Pofaczenie srubowe Skintop STR 16 SKINTOP STR LAPP LAPP.5301 5140 (PG16)

=EB3+ET3-XS1 1 Zastosowanie wtyku, 3-biegunowy + PE 09 20 003 2611 HAR HAR.09 20 003 2611

=EB3+ET3-XS1 1 Obudowa podstawy z metalu 09 30 006 2256 HAR HAR.09 30 006 2256

=EB3+ET4-XS1 1 Zastosowanie gniazda, 3-biegunowe + PE 09 20 003 2711 HAR HAR.09 20 003 2711

=EB3+ET4-XS1 1 Obudowa dyszy z metalu 09 30 006 1541 HAR HAR.09 30 006 1541

=EB3+ET4-XS1 1 Pofaczenie srubowe Skintop STR 16 SKINTOP STR LAPP LAPP.5301 5140 (PG16)

=EB3+ET4-XS2 1 Zastosowanie wtyku, 3-biegunowy + PE 09 20 003 2611 HAR HAR.09 20 003 2611

=EB3+ET4-XS2 1 Obudowa podstawy z metalu 09 30 006 2256 HAR HAR.09 30 006 2256

=EB3+ET4-XS2 1 Pofaczenie srubowe Skintop STR 16 SKINTOP STR LAPP LAPP.5301 5140 (PG16)
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Lista zasobow

F03_001
Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o
Numer artykutu Powigzanie Symbol Numer artykutu Powigzanie Symbol
Numer typu Nazwa artykutu Numer typu Nazwa artykutu
1-1A1 Sitownik 1 =FB3+FT2/1.1 1-173 =FB3+FT2/1.1
ADVU-100-50-P-A NEV-02-01-VDMA
156583 Sitownik kompaktowy 1 2 191405 Zestaw plytek kraricowych
1-1A2 Sitownik 2 =FB3+FT2/1.3 1-174 =FB3+FT2/1.1
ADVU-100-50-P-A NAW-1/8-02-VDMA
156583 Sitownik kompaktowy 1 2 161110 Plyta potaczenia taricuchowego
1-1v1 =FB3+FT2/1.1 1-175 =FB3+FT2/1.3
MEBH-5/3G-1/8-B-110AC NEV-02-01-VDMA
173051 Zawor elektromagnetyczny 191405 Zestaw plytek kraficowych
1-1v2 =FB3+FT2/1.1 =EB3+ET1-A0 r—-—-—=—--- 1
GRLA-1/4-B SIE.6ES7390-1AE80-0AAD I I
| |
GRLA-1/4-B Zawdr dtawiacy odcinajacy 6ES7390-1AE80-0AAD SIMATIC S7-300, szyna profilowa | |
1-1v3 =FB3+FT2/1.2 =EB3+ET1-A2 Wejscie cyfrowe 16xDC24V =EB3+ET1/3.1 r—————-=--- ]
GRLA-1/4-B SIE.6ES7321-1BH02-0AA0 I I
| |
GRLA-1/4-B Zawor drawigcy odcinajacy 6ES7321-1BH02-0AA0 SIMATIC S7-300, wprowadzenie cyfrowe SM 321 | |
1-1v4 =FB3+FT2/1.3 =EB3+ET1-A3 Wyjécie cyfrowe 16xDC24V/0,5A =EB3+ET1/4.1 r—————-=--- ]
GRLA-1/4-B SIE.6ES7322-1BH01-0AA0 I I
| |
GRLA-1/4-B Zawor drawigcy odcinajacy 6ES7322-1BH01-0AA0 SIMATIC S7-300, wyprowadzenie cyfrowe SM 322 | |
1-1V5 =FB3+FT2/1.3 =EB3+ET1-F1 =EB3+ET1/1.4
1
GRLA-1/4-B SIE.55G1300 I:l]
GRLA-1/4-B Zawor dtawigcy odcinajacy 55G1300 NEOZED-montaz podstawy bezpiecznika 2
1-171 =FB3+FT2/1.1 =EB3+ET1-F2 =EB3+ET1/1.4
1
U-1/4 _1|E> SIE.55X2102-8 ;9\'
2316 Amortyzator 55X2102-8 Wytgcznik ochronny instalacji 2
1-172 =FB3+FT2/1.1 =EB3+ET1-F3 =EB3+ET1/1.4
1
U-1/4 _1|I'> SIE.55X2102-8 ;9\'
2316 Amortyzator 55X2102-8 Wytgcznik ochronny instalacji 2
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Lista zasobow F03_001
Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o
Numer artykutu Powigzanie Symbol Numer artykutu Powigzanie Symbol
Numer typu Nazwa artykutu Numer typu Nazwa artykutu
=EB3+ET1-F12 Zasilanie Stacja robocza 1 =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET1-X0 Zasilanie sieciowe V2/45-T4 =EB3+ET1/1.0
1 3 5
SIE.3-pole Neozed fuse 25A I:l:l I:I:I I:I:I PXC.3031212 6L1
3-polige Neozed-Sicherung 25 A kpl. 3-biegunowy bezpiecznik Neozed 25A kpl. P 2 5 ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg
=EB3+ET1-H2 Przeno$nik tasmowy 1 wt =EB3+ET1/4.1 =EB3+ET1-X0 = =EB3+ET1/1.1
X1
SIE.35B3217-6AA40 PXC.3031212 6L2
3SB3217-6AA40 Kompletne urzadzenie, okragty sygnalizator $wietlny X2 ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng
naciggowg
=EB3+ET1-H3 Usterka przeno$nika tasmowego 1 =EB3+ET1/4.2 =EB3+ET1-X0 = =EB3+ET1/1.1
X1
SIE.35B3217-6AA20 PXC.3031212 6L3
3SB3217-6AA20 Kompletne urzadzenie, okragty sygnalizator $wietlny X2 ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng
naciggowg
=EB3+ET1-H8 Pneumatyka wigczona =EB3+ET1/4.7 =EB3+ET1-X0 = =EB3+ET1/1.1
X1
SIE.35B3217-6AA40 PXC.3046456 d)N
3SB3217-6AA40 Kompletne urzadzenie, okragty sygnalizator $wietlny X2 UT 4-HEDI BU Zacisk izolujacy, obustronny ze érubami gniazda
pomiarowego
=EB3+ET1-Q1 =EB3+ET1/1.0 =EB3+ET1-X0 = =EB3+ET1/1.1
1 3 5
SIE.3LD9 284-3B J:V\ﬁl A Xﬁl _ X\I PXC.3044157 d)PE
3LD9 284-3B Naped obrotowy przetgcznika 3LD2 2 4 6 UT 6-PE Zacisk przewodu ochronnego
=EB3+ET1-S3 Przeno$nik tasmowy 1 wt =EB3+ET1/3.2 =EB3+ET1-X1 Moc =EB3+ETA/1.5
13
SIE.3SB3201-0AA11 E-- I PXC.0811969
3SB3201-0AA11 Kompletne urzadzenie, okragty, przycisk 14 KLM 3 Znacznik listew zaciskowych
=EB3+ET1-S4 =EB3+ET1-X1 Zasilanie Stacja robocza 1 =EB3+ET1/2.1
13
SIE.35B3201-0AA21 E-- I PXC.3044131 6 1
3SB3201-0AA21 Kompletne urzadzenie, okragty, przycisk 14 uTeé Zacisk uniwersalny z przytaczem $rubowym
=EB3+ET1-T1 RozdZzielnica 24V DC =EB3+ET1/1.4 r—-—————-—-—-- 1 =EB3+ET1-X1 = =EB3+ET1/2.1
PXC.2938581 ! ! PXC.3044131 62
| 1
QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 | | uTeé Zacisk uniwersalny z przytlgczem $rubowym
=EB3+ET1-X0 =EB3+ET1-X1 = =EB3+ET1/2.2
PXC.0811969 PXC.3044131 63
KLM 3 Znacznik listew zaciskowych uTeé Zacisk uniwersalny z przytlgczem $rubowym
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Lista zasobow F03_001
Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o
Numer artykutu Powigzanie Symbol Numer artykutu Powigzanie Symbol
Numer typu Nazwa artykutu Numer typu Nazwa artykutu
=EB3+ET1-X1 Zasilanie Stacja robocza 1 =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET1-X2 = =EB3+ET1/1.7
PXC.3044131 64 PXC.3031212 65
ute Zacisk uniwersalny z przytgczem $rubowym ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg
=EB3+ET1-X1 = =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET1-X2 = =EB3+ET1/1.8
PXC.3044157 See PXC.3031238 See
UT 6-PE Zacisk przewodu ochronnego ST 2,5-PE Zacisk przewodu ochronnego ze sprezyng naciggowg
=EB3+ET1-X1 = =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET1-X2 = =EB3+ET1/1.8
PXC.3044157 See PXC.3031238 See
UT 6-PE Zacisk przewodu ochronnego ST 2,5-PE Zacisk przewodu ochronnego ze sprezyng naciggowg
=EB3+ET1-X2 Napiecie sterowania =EB3+ETA/1.5 =EB3+ET1-X2 = =EB3+ET1/1.8
PXC.0811969 PXC.3031238 See
KLM 3 Znacznik listew zaciskowych ST 2,5-PE Zacisk przewodu ochronnego ze sprezyng naciggowg
=EB3+ET1-X2 RozdZzielnica 24V DC =EB3+ET1/1.5 =EB3+ET1-X3
PXC.3031212 &1 PXC.0811969
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng KLM 3 Znacznik listew zaciskowych
naciggowg
=EB3+ET1-X2 = =EB3+ET1/1.5 =EB3+ET1-X3 =EB3+ET1/3.1
PXC.3031212 (52 PXC.3031212 6 1
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyna
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X2 = =EB3+ET1/1.6 =EB3+ET1-X3 =EB3+ET1/3.1
PXC.3031212 (53 PXC.3031212 62
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X2 = =EB3+ET1/1.6 =EB3+ET1-X3 Napigcie sterujace wiaczone =EB3+ET1/3.1
PXC.3031212 (54 PXC.3031212 63
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X2 = =EB3+ET1/1.7 =EB3+ET1-X3 Przeno$nik tasmowy 1 wt =EB3+ET1/3.2
PXC.3031212 65 PXC.3031212 64
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
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Lista zasobow F03_001
Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o
Numer artykutu Powigzanie Symbol Numer artykutu Powigzanie Symbol
Numer typu Nazwa artykutu Numer typu Nazwa artykutu
=EB3+ET1-X3 Przenoénik tasmowy 1 wyt =EB3+ET1/3.3 =EB3+ET1-X4 =EB3+ET1/4.0
PXC.3031212 65 PXC.3031212 6 1
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyna ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X3 Rezerwa =EB3+ET1/3.4 =EB3+ET1-X4 =EB3+ET1/4.1
PXC.3031212 66 PXC.3031212 62
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X3 = =EB3+ET1/3.5 =EB3+ET1-X4 Przeno$nik tasmowy 1 wt =EB3+ET1/4.1
PXC.3031212 67 PXC.3031212 65
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X3 = =EB3+ET1/3.6 =EB3+ET1-X4 Usterka przeno$nika tasmowego 1 =EB3+ET1/4.2
PXC.3031212 (58 PXC.3031212 66
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X3 = =EB3+ET1/3.7 =EB3+ET1-X4 Rezerwa =EB3+ET1/4.3
PXC.3031212 69 PXC.3031212 67
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X3 = =EB3+ET1/3.8 =EB3+ET1-X4 = =EB3+ET1/4.4
PXC.3031212 6 10 PXC.3031212 68
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyna
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X3 = =EB3+ET1/3.8 =EB3+ET1-X4 = =EB3+ET1/4.5
PXC.3031212 6 1n PXC.3031212 69
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X3 = =EB3+ET1/3.8 =EB3+ET1-X4 = =EB3+ET1/4.6
PXC.3031212 612 PXC.3031212 (510
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg naciggowg
=EB3+ET1-X4 =EB3+ET1-X4 Pneumatyka wigczona =EB3+ET1/4.7
PXC.0811969 PXC.3031212 d) 1n
KLM 3 Znacznik listew zaciskowych ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylgczem ze sprezyng
naciggowg
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Lista zasobow

F03_001
Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o
Numer artykutu Powigzanie Symbol Numer artykutu Powigzanie Symbol
Numer typu Nazwa artykutu Numer typu Nazwa artykutu
=EB3+ET1-X4 Rezerwa =EB3+ET1/4.8 =EB3+ET2-A5 =EB3+ET2/3.1 r—-———-=—-=-=-- ]
PXC.3031212 12 BECK.KL9190 : :
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyna KL9190 Zacisk funkcyjny magistrali | |
naciggowa .
=EB3+ET1-X4 = =EB3+ET1/4.8 =EB3+ET2-A6 =EB3+ET2/3.2 r—————-=--- ]
PXC.3031212 13 BECK.KL2012 : :
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng KL2012 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wyjsciowe | |
naciggowa .
=EB3+ET1-X4 = =EB3+ET1/4.9 =EB3+ET2-A7 =EB3+ET2/3.4 r-- - - - - = 1
PXC.3031212 S1a BECK.KL2012 : :
ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng KL2012 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wyjsciowe | |
naciggowa L
=EB3+ET1-XTR =EB3+ET2-B1 Przeno$nik tasmowy zajety =EB3+ET2/2.3
PXC.0811969 SICK.1016931
KLM 3 Znacznik listew zaciskowych WT 24-2B 210 Czujnik odbicia $wiatta
=EB3+ET1-XTR RozdZzielnica 24V DC =EB3+ET1/1.6 =EB3+ET2-K1 Przeno$nik tasmowy wt =EB3+ET2/3.2
AL
PXC.3046456 i SIE.3RT1024-1BB44-3MA0Q E::I
UT 4-HEDI BU Zacisk izolujacy, obustronny ze $rubami gniazda 3RT1024-1BB44-3MAQ Stycznik A2
pomiarowego
=EB3+ET2-Al STACIA 1 =EB3+ET2/2.0 r—-—-—-—-—- - - 1 =EB3+ET2-M1 Naped przenosnika tasmowego 1 =EB3+ET2/1.3 Ul Vi WL PE
BECK.BK3100 ! ! SEW.DV112M4
| |
BK3100 PROFIBUS-DP/FMS-sprzezone szyny zbiorcze | | DV112M4 Silnik tréjfazowy
=EB3+ET2-A2 =EB3+ET2/2.2 r—————-—--- 1 =EB3+ET2-Q1 = =EB3+ET2/1.3 A
Pl
BECK.KL1012 ! ! SIE.3RV1021-1JA15
| |
KL1012 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wejsciowe | | 3RV1021-1JA15 Stycznik silnikowy
=EB3+ET2-A3 =EB3+ET2/2.4 r—-—————-—-—-- 1 =EB3+ET2-S2 Przedmiot obrabiany zamocowany 1 =EB3+ET2/2.4 LB
BECK.KL1012 ! ! SIE.3RG4012-3AGO01 N
| | -
KL1012 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wejsciowe | | 3RG4012-3AG01 tacznik zblizeniowy (zestyk zwierny) Y
__________ [+
=EB3+ET2-A4 =EB3+ET2/2.6 r—-—————-—-—-- 1 =EB3+ET2-S3 Przedmiot obrabiany zamocowany 2 =EB3+ET2/2.5 Lo
BECK.KL1012 ! ! SIE.3RG4012-3AGO01 N
| | -
KL1012 2-Kanat-cyfrowe-zaciski wejsciowe | | 3RG4012-3AG01 tacznik zblizeniowy (zestyk zwierny) Y
__________ [+
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Lista zasobow F03_001
Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o
Numer artykutu Powigzanie Symbol Numer artykutu Powigzanie Symbol
Numer typu Nazwa artykutu Numer typu Nazwa artykutu
=EB3+ET2-54 Przedmiot obrabiany w magazynie =EB3+ET2/2.6 Al fli =EB3+ET2-X1 = =EB3+ET2/1.1
SIE.3RG4012-3AG01 N PXC.3044131 67
3RG4012-3AG01 tacznik zblizeniowy (zestyk zwierny) :|;/- uTeé Zacisk uniwersalny z przytlgczem $rubowym
4
=EB3+ET2-S5 Przedmiot obrabiany na przenosniku ta$mowym =EB3+ET2/2.7 Al fli =EB3+ET2-X1 = =EB3+ET2/1.2
SIE.3RG4012-3AG01 N PXC.3044131 68
3RG4012-3AG01 tacznik zblizeniowy (zestyk zwierny) :|-J/- uTeé Zacisk uniwersalny z przytlgczem $rubowym
4
=EB3+ET2-X1 Moc =EB3+ETA/1.7 =EB3+ET2-X1 = =EB3+ET2/1.2
PXC.0811969 PXC.3046456 69
KLM 3 Znacznik listew zaciskowych UT 4-HEDI BU Zacisk izolujacy, obustronny ze $rubami gniazda
pomiarowego
=EB3+ET2-X1 Zasilanie Stacja robocza 1 =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET2-X1 = =EB3+ET2/1.2
PXC.3044131 d) 1 PXC.3044157 d)PE
uTeé Zacisk uniwersalny z przylgczem $rubowym UT 6-PE Zacisk przewodu ochronnego
=EB3+ET2-X1 = =EB3+ET1/2.1 =EB3+ET2-X1 = =EB3+ET2/1.2
PXC.3044131 62 PXC.3044157 d)PE
uTeé Zacisk uniwersalny z przylgczem $rubowym UT 6-PE Zacisk przewodu ochronnego
=EB3+ET2-X1 = =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET2-X1 Naped przenosnika tasmowego 1 =EB3+ET2/1.3
PXC.3044131 (53 PXC.3031212 d) 2
ute Zacisk uniwersalny z przytaczem $rubowym ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyna
naciggowg
=EB3+ET2-X1 = =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET2-X1 = =EB3+ET2/1.4
PXC.3044131 (54 PXC.3031212 d) 13
ute Zacisk uniwersalny z przytaczem $rubowym ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg
=EB3+ET2-X1 = =EB3+ET1/2.2 =EB3+ET2-X1 = =EB3+ET2/1.4
PXC.3044157 d)PE PXC.3031212 d) 14
UT 6-PE Zacisk przewodu ochronnego ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng
naciggowg
=EB3+ET2-X1 Robot 1 =EB3+ET2/1.1 =EB3+ET2-X1 = =EB3+ET2/1.4
PXC.3044131 b6 PXC.3031238 s
ute Zacisk uniwersalny z przytaczem $rubowym ST 2,5-PE Zacisk przewodu ochronnego ze sprezyng naciggowg
10 12
Data 20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Lista zasob6w : =EB3+ET2-S4 - =EB3+ET2-X1 [ = reporT
Edygja. |EPL GmbH & Co. KG [+ PART_STKL
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Lista zasobow

F03_001

Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o Identyfikator aparatu Tekst funkcyjny o

Numer artykutu Powigzanie Symbol Numer artykutu Powigzanie Symbol

Numer typu Nazwa artykutu Numer typu Nazwa artykutu

=EB3+ET2-X2 Napiecie sterowania =EB3+ETA/1.7 =EB3+ET4-XS2

PXC.0811969 HAR.09 20 003 2611

KLM 3 Znacznik listew zaciskowych 09 20 003 2611 Zastosowanie wtyku, 3-biegunowy + PE

=EB3+ET2-X2 Rozdzielnica 24V DC =EB3+ET1/1.5

PXC.3031212 b1

ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng

naciggowg

=EB3+ET2-X2 = =EB3+ET1/1.6

PXC.3031212 b2

ST 2,5 Zacisk przelotowy z przylaczem ze sprezyng

naciggowg

=EB3+ET2-X2 = =EB3+ET1/1.8

PXC.3031238 See

ST 2,5-PE Zacisk przewodu ochronnego ze sprezyng naciggowg

=EB3+ET2-XS1 =EB3+ET2/1.3

HAR.09 20 003 2711

09 20 003 2711 Zastosowanie gniazda, 3-biegunowe + PE

=EB3+ET2-XS1 =EB3+ET2/1.3

HAR.09 20 003 2611

09 20 003 2611 Zastosowanie wtyku, 3-biegunowy + PE

=EB3+ET3-XS1

HAR.09 20 003 2711

09 20 003 2711 Zastosowanie gniazda, 3-biegunowe + PE

=EB3+ET3-XS1

HAR.09 20 003 2611

09 20 003 2611 Zastosowanie wtyku, 3-biegunowy + PE

=EB3+ET4-XS1

HAR.09 20 003 2711

09 20 003 2711 Zastosowanie gniazda, 3-biegunowe + PE
11 +PLC_SPS/1

20140717 EPLAN EPLAN Software & Service Lista zasobow : =EB3+ET2-X2 - =EB3+ET4-XS2 [ = reporT
Edygja. |EPL GmbH & Co. KG [+ PART_STKL
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Zestawienie zaciskow PLC

F19_006
Nazwa projektu EPLAN-DEMO-GB
| Oznaczenie karty | Adres | Umieszczanie | Adres symboliczny Tekst funkcyjny Identyfikator aparatu serwomotor / czujnik
=EB3+ET1-A2
o+ O 31
— Eo.ooz— /3.1 =EB3+ET1-X3:3 Napigcie sterujace wigczone
. E0.10O-=2 132 =EB3+ET1-S3:14 Przeno$nik tasmowy 1 wt -S3
L EO.ZQi /3.3 =EB3+ET1-54:22 Przeno$nik taSmowy 1 wyt -S4
. E030-2] 34 =EB3+ET1-X3:6 Rezerwa
v w0408 35 =EB3+ET1-X3:7 =
w50 s =EB3+ET1-X3:8 =
I Y e . Y =EB3+ET1-X3:9 =
w70 s =EB3+ET1-X3:10 =
| MmO 38
1 ou]
L o]
L o |
L o]
L o]
, ot
L o]
L o |
L o
o2
+PART_STKL/12 2
Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Zestawienie zaciskow PLC : =EB3+ET1-A2 - [ = reporT
Edyda. | epL GmbH & Co. KG =EB3+ET1-A2 [+ eses
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Zestawienie zaciskow PLC

F19_007
Nazwa projektu EPLAN-DEMO-GB
Oznaczenie karty | Adres | Umieszczanie | Adres symboliczny Tekst funkcyjny Identyfikator aparatu serwomotor / czujnik
=EB3+ET1-A3
o+ O-1 41
«D— 22002 /a1 =EB3+ET1-H2:X1 Przeno$nik tasmowy 1 wt -H2
4‘]» A2.1Q3— /4.2 =EB3+ET1-H3:X1 Usterka przenosénika tasmowego-f#3
_Di #2202 143 =EB3+ET1-X4:7 Rezerwa
4D A230-2 j44 =EB3+ET1-X4:8 =
T HDi r240-2] 45 =EB3+ET1-X4:9 =
4‘]» 22507 146 =EB3+ET1-X4:10 =
»—Di Az.soi /4.7 =EB3+ET1-H8:X1 Pneumatyka wigczona -H8
—D» 22702 148 =EB3+ET1-X4:12 Rezerwa
MmO /a8
Ot
o]
LT
= o
o
— Oi
o
o8
-0 o
o2
1 3
Data 2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Zestawienie zaciskow PLC : =EB3+ET1-A3 - [ = reporT
Edya. _[EPL GmbH & Co. KG =EB3+ET1-A3 [+ Pcses
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Przeglad karty PLC

F20_002

Nazwa stagji Warto$¢ rzeczywista Master Rack
Identyfikator aparatu PLC CPU Producent
Typ stagji Slave podpiety z Masterem Modut
_ ~ Station 300
=EB3+ET1-A0 s SIEMEN
=EB3+ET1-AL 200
=EB3+ET1-A2 Staleys00 2 SIEMEN
—EB3+ET1-A3 S5ation 300 g SIEMEN
=EB3+ET2-AL Station 300 BECK
=EB3+ET2-A2 Stationigl f BECK
=EB3+ET2-A3 Station 300 ; BECK
=EB3+ET2-A4 Station 300 g BECK
=EB3+ET2-AS Station 300 z BECK
=EB3+ET2-A6 Station 300 : BECK
=EB3+ET2-A7 Station 300 Z BECK
2

Data___[2014-07-17 EPLAN EPLAN Software & Service Przeglad karty PLC : =EB3+ET1-A0 - [ = ReporT

Edycja. | EPL GmbH & Co. KG =EB3+ET2-A7 [+ pcsps

Sprawdz Przyktadowy projekt EPLAN DEMO Arkusz 3

Zmiana Data Nazwa Oryg Rekompensata za Zastgpiony przez Arkusz 68




