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Nr Plik Strona projektu Komentarz Data
1 Projekt Building StrT.0001 1 Strona tytulowa 12.06.2008
2 Projekt Building.0001 Rozdzielnica PR1_Parter 12.06.2008
3 Projekt Building.0002 Rozdzielnica PR1_Parter 08.05.2008
4 Projekt Building.0003 Rozdzielnica PR2_Poddasze 08.05.2008
5 Projekt Building.0004 Rozdzielnica PR2_Poddasze 08.05.2008
6 Projekt Building.0005 Rozdzielnica PR3_Ogélnie 09.05.2008
7 Projekt Building LZac.0001 Lista zaciskéw -1XO0 12.06.2008
8 Projekt Building LZac.0002 Lista zaciskéw -2X06 12.06.2008
9 Projekt Building LZac.0003 Lista zaciskédw =PR2_Poddasze-3X02 12.06.2008
10 Projekt Building LZac.0004 Lista zaciskédw =PR2_Poddasze-4X09 12.06.2008
11 Projekt Building LZac.0005 Lista zaciskédw =PR3_0gdlnie-5xX06 12.06.2008
12 | Projekt Building LKab.0001 Lista kabli 12.06.2008 ©
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E 14 | Projekt Building LKab.0003 Lista kabli 12.06.2008 6
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Lista kabli Modut Building: Strona : 1
Nr. Nazwy elementow Numer artykutu Oznaczenie Obwadd prgdowy | Diugosé Tekst funkcyjny
docelowych
1 Przycisk z lampka sygnali |Rozdzielnica mata AE10110112 4.1 4.55 m
2 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 5.71 m
3 Gniazdo podwdéjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 2 9.16 m
4 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 5.64 m
5 Gong Przycisk dzwonkowy AE10110112 2.75 m
6 Lampka sygnalizacyjna Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 3.89 m
7 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 5.88 m
8 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 5.63 m
9 Przycisk z lampka sygnali |Lampa AE10110112 4.1 5.18 m
10 Lampa Gniazdo- Schuko AE10110112 2 4.18 m
11 Lampa AE10110112 6.1 3.18 m
12 Wytacznik l-bieg. Lampa AE10110112 8.1 4.13 m m
m 13 Wytacznik schodowy Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 2 9.36 m C
E 14 Lampa Wytacznik schodowy AE10110112 2.1 6.78 m 6
O 15 Gniazdo podwdéjne- Schuko |[Gniazdo- Schuko AE10110112 2 10.45 m x
x 16 Gniazdo- Schuko Sciemniacz AE10110112 2.2 13.31 m N
N 17 Sciemniacz Wytacznik schodowy AE10110112 5.2 7.81 m w
w 18 Gniazdo podwdéjne- Schuko [Wytacznik schodowy AE10110112 6.1 7.17 m CU
CU 19 Wytacznik schodowy Wytacznik schodowy AE10110112 6.1 7.33 m —
.(? 20 Wytacznik schodowy Rozdzielnica mata AE10110112 6.1 5.06 m e
[ - 21 Lampka sygnalizacyjna Wytacznik schodowy AE10110112 5.2 4.54 m q)
GJ 22 Gniazdo podwdjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 5 6.73 m
; 23 Lampka sygnalizacyjna Wytacznik schodowy AE10110112 6.1 3.88 m
24 Wytacznik schodowy Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 5 6.86 m
25 Lampka sygnalizacyjna Wytacznik schodowy AE10110112 5.1 7.52 m
26 Lampka sygnalizacyjna Wytacznik podéwietlany 1-bi| AE10110112 5.3 3.6l m
27 Wytacznik schodowy Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 5 10.47 m
28 Gniazdo podwdjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 5 8.18 m
29 Wytacznik schodowy Rozdzielnica mata AE10110112 5.1 7.59 m
30 Wytacznik schodowy Wytacznik schodowy AE10110112 5.1 8.60 m
31 Gniazdo- Schuko Wytacznik podéwietlany 1-bi| AE10110112 5.4 4.79 m
32 Lampka sygnalizacyjna Wytacznik podéwietlany 1-bi| AE10110112 5.3 6.06 m
33 Uziemienie- ogdlnie Rozdzielnica mata AE101000002012 4.90 m
34 Uziemienie- ogdblnie Szafa licznika AE101000002012 4.50 m
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35 Szafa licznika Szafa licznika AE10110134 [Szafa licznika] 4.30 m
36 Rozdzielnica mata Szafa licznika AE10110134 [Szafa licznika] 4.20 m
37 Wytacznik l-bieg. Rozdzielnica mata AE10110112 8.1 6.53 m
38 Wyt. awaryjny ogrzewania- |Rozdzielnica mata AE10110112 1 4.09 m
39 Przycisk z lampka sygnali |Rozdzielnica mata AE10110112 6.1 4.70 m
40 Wytacznik l-bieg. Rozdzielnica mata AE10110112 3.2 4.87 m
41 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 6.43 m
42 Przycisk z lampka sygnali |Rozdzielnica mata AE10110112 4.1 10.02 m
43 Przycisk z lampka sygnali |Lampka sygnalizacyjna AE10110112 4.1 2.10 m
44 Szafa licznika AE10110124 3.22 m
45 Gniazdo- Schuko Szafa licznika AE10110112 2 4.60 m
46 Wytacznik l-bieg. Rozdzielnica mata AE10110112 8.1 10.41 m m
m 47 Gniazdo- Schuko Rozdzielnica mata AE10110112 2 3.65 m C
E 48 Gniazdo- Schuko Szafa licznika AE10110112 3 4.40 m o~
O 49 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 6.1 5.83 m g
x 50 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 6.1 6.49 m N
N 51 Lampa Wytacznik l-bieg. AE10110112 3.2 3.90 m w
w 52 Lampa Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 6.1 2.42 m CU
CU 53 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 6.1 5.74 m —
-
(? 54 Lampa Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 6.1 2.78 m e
[ - 55 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 6.1 6.74 m q)
q) 56 Przycisk z lampka sygnali |Wylacznik l-bieg. AE10110112 6.1 4.69 m
; 57 Uziemienie- ogdblnie Uziemienie- ogdblnie AE101000002012 0.40 m
58 Uziemienie- ogdlnie Uziemienie- ogdlnie AE101000002012 0.40 m
59 Wyt. awaryjny ogrzewania- |Puszka rozdzielcza AE10110112 1 3.83 m
60 Uziemienie- ogdlnie Uziemienie- ogdlnie AE101000002012 8.84 m
61 Rozdzielnica mata Szafa licznika AE10110134 [Szafa licznika] 3.33 m
62 Lampa Wytacznik l-bieg. AE10110112 3.1 5.13 m
63 Uziemienie- ogdlnie Uziemienie- ogdlnie AE101000002012 0.42 m
64 Uziemienie- ogdlnie Uziemienie- ogdlnie AE101000002012 0.44 m
65 Gniazdo Rozdzielnica mata AE10110130 1 7.26 m
66 Lampa Wytacznik schodowy AE10110112 5.1 7.52 m
67 Wytacznik schodowy Wytacznik schodowy AE10110112 5.1 8.75 m
68 Gniazdo podwdéjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 5 8.11 m
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Centrum Serwisowe 91-212 ro6dzZ Lista kabli 06-2006
Oprac.)b.Nowak 91-212 1£6d% Wersalska 47/75 +
Spraw. i
Stan Zmiana Data Nazwal Nirma Pilcol'szikzo.ws}{a = Wyk. dla Wyk. przez 27-06-2006 Azrkusller]j
0 1 2 3 4 6 7 8 | 9




C:\WSCAD53\PROJEKTY\Projekt Building\

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lista kabli Modut Building: Strona : 3
Nr. Nazwy elementow Numer artykutu Oznaczenie Obwadd prgdowy | Diugosé Tekst funkcyjny
docelowych
69 Gniazdo podwdéjne- Schuko [Wytacznik schodowy AE10110112 5.1 10.38 m
70 Wytacznik schodowy Rozdzielnica mata AE10110112 5.1 7.63 m
71 Lampa Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 2.44 m
72 Gniazdo Rozdzielnica mata AE10110130 [PR1_Parter] 7.26 m
73 Wytacznik schodowy Rozdzielnica mata AE10110112 6.1 4.97 m
74 Przycisk z lampka sygnali AE10110112 4.1 6.56 m
75 Lampa Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 2.57T m
76 Uziemienie- ogdélnie Uziemienie- ogdblnie AE101000002012 6.95 m
77 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 7.55 m
78 Gniazdo- Schuko Wytacznik podéwietlany 1-bi| AE10110112 5.4 4.86 m
79 Lampa Wytacznik podéwietlany 1-bi| AE10110112 5.3 3.59 m
80 Przycisk z lampka sygnali AE10110112 4.1 5.53 m m
m 81 Przycisk z lampka sygnali AE10110112 4.1 5.74 m C
E 82 Wytacznik l-bieg. AE10110112 07 [PR1_Parter] 2.26 m o~
O 83 Gniazdo podwdéjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 07 [PR1_Parter] |5.26 m g
x 84 Wytacznik schodowy Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 5 8.55 m N
N 85 Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 07 [PR1_Parter] [4.91 m w
w 86 Gniazdo podwdéjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 07 [PR1_Parter] |7.61 m CU
CU 87 Lampa Wytacznik l-bieg. AE10110130 07 [PR1_Parter] 3.91 m —
.(? 88 Wytacznik l-bieg. Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 07 [PR1_Parter] 6.91 m e
[ - 89 Gniazdo podwdéjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 07 [PR1_Parter] |11.91 m q)
GJ 90 Gniazdo podwdjne- Schuko [Wytacznik schodowy AE10110112 6.1 5.53 m
; 91 Wytacznik schodowy Wytacznik schodowy AE10110130 6.1 7.3l m
92 Przycisk z lampka sygnali |Rozdzielnica mata AE10110112 4.1 4.69 m
93 Gniazdo- Schuko Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 6 5.59 m
94 Sciemniacz Wytacznik schodowy AE10110130 5. 8.11 m
95 Wytacznik schodowy Lampa AE10110112 5. 4.75 m
96 Lampa Wytacznik schodowy AE10110112 6.1 3.86 m
97 Wytacznik schodowy Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 6 7.16 m
98 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 7.45 m
99 Wytacznik l-bieg. Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 7 6.05 m
100 Uziemienie- ogdblnie Uziemienie- ogdélnie AE101000002012 7.08 m
101 Wytacznik l-bieg. Rozdzielnica mata AE10110112 7.1 9.01 m
102 Gniazdo podwdjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 7 9.39 m
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103 Lampka sygnalizacyjna Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 2.28 m
104 Lampka sygnalizacyjna Wytacznik l-bieg. AE10110112 7.1 3.76 m
105 Gniazdo podwdjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 7 9.93 m
106 Lampka sygnalizacyjna Przelacznik stopniowy AE10110112 9.1. 3.76 m
107 Przelacznik stopniowy Rozdzielnica mata AE10110112 9.1 4.82 m
108 Gniazdo- Schuko Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 6 5.63 m
109 Gniazdo podwdéjne- Schuko |Wytacznik schodowy AE10110112 6.1 5.59 m
110 Wypust oswietleniowy Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 9 4.24 m
111 Uziemienie- ogdblnie Rozdzielnica mata AE101000002012 10.36 m
112 Przelacznik stopniowy Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 9 5.36 m
113 Gniazdo podwdjne- Schuko |[Wypust os$wietleniowy AE10110112 9.1 4.16 m
114 Przycisk z lampka sygnali AE10110112 4.1 5.53 m m
m 115 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 9.17 m C
E 116 Przycisk dzwonkowy Przycisk dzwonkowy AE10110112 3.42 m o~
O 117 Przycisk z lampka sygnali |Rozdzielnica mata AE10110112 4.1 6.66 m g
x 118 Wytacznik l-bieg. Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 7 5.96 m N
N 119 Uziemienie- ogdblnie Rozdzielnica mata AE101000002012 10.71 m w
w 120 Przycisk z lampka sygnali |Przycisk z lampka sygnaliza| AE10110112 4.1 3.56 m cU
CU 121 Wytacznik l-bieg. Rozdzielnica mata AE10110112 7.1 [PR1_Parter] |7.34 m —
.(? 122 Gniazdo podwdjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 7 9.26 m e
[ - 123 Gniazdo podwdjne- Schuko [Wytacznik l-bieg. AE10110112 7.2 [PR1_Parter] |7.86 m q)
q) 124 Wytacznik l-bieg. Wytacznik l-bieg. AE10110112 7.2 [PR1_Parter] |5.98 m
; 125 Gniazdo podwdjne- Schuko |[Gniazdo podwdjne- Schuko AE10110112 7 [PR1_Parter] 7.61 m
126 Przycisk dzwonkowy Rozdzielnica mata AE10110112 6.21 m
127 Przycisk dzwonkowy Przycisk dzwonkowy AE10110112 9.67 m
128 Lampka sygnalizacyjna Wytacznik l-bieg. AE10110112 7.2 [PR1_Parter] |4.02 m
129 Gong Przycisk dzwonkowy AE10110112 2.7l m
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Lista materiatowa Strona:1
. . i Cena Cena
Nr llos¢ Nazwa Numer artykutu Oznaczenie Wytwdrca ied K
jednostkowa razem
1 2 Cewka_ze_zwloka_przy_ wzbudzeniu/odwz =PR2_Poddasze-3K04 0,001
2 24 Zacisk N =PR2_Poddasze-3X02 0,001
3 2 Wylacznik nadpradowy 3pol =PR2_Poddasze-3F01 0,001
4 5 Wytacznik_réznicowy_4pol =PR2_Poddasze-3F1 0,001
5 5 Bezpiecznik_3pol =PR2_Poddasze-3F1 0,001
6 22 Wylacznik nadpradowy lpol. =PR1_Parter-2F08 0,00%
7 44 Zacisk =PR1 Parter-2X08 0,001
8 3 Licznik energii tréjfazowy-bezposred 004673 =PR2_Poddasze-3P0 Legrand 0,001
9 24 Uniw. zacisk przew. ochr. 4mm USLKG4 0441012 =PR3_Ogélnie-5X04 Phoenix 0,001
10 3 Wylacznik instalacyjny D40/3 Bs019340 =PR2_Poddasze-3F0 Schrack 0,001
11 3 facz.ster. 3p.z poz.0,20 A Poz.:HAND T0-3-15433/E2Z =PR3_0Ogélnie-550 Moeller 0,001
)
ja- R
—_—
/
= <
IO
)
=
. N
P—
;i
-
-
0,001
Data 07.03.2016 Przykladowy budynek . . =
Centrun Serwisowe Lista materiatowa 27-06-2006
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