C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Biuro: Centrum Serwlsowe
91-212 rb6dz

Klient: Sigma Computer Equipment
91-212 %64z
Wersalska 47/75

Projekt: Sterowanie pompy 1,1 KW

Kolory:

Prad gtowny:
Sterowanie:
Napiecie state:
Napiecie zmienne:

SPS 1/O:

© Piotrkowska 77/ ©
c| Stopien 5
< | ochrony: N
Dl) Dane techniczne: 7))
®
Q Napiecie mierzone: Zabezpieczenie w/g )
w IEC 439-1 / DIN VDE 0660 hd
—
(b] Ochrona przewoddw doprowadzajgcych %)
; ieci i Rodzaj wykonania .
Napiecie mierzone Vv Fazy Hz ] wy Izolacja catk.
Napiecie znamionowe
Nap. pomocnicze 1 L] pE L] pe+n | PEN PoAL 2N A Sitisa
Nap. pomocnicze 2
Trafo Potacz.
Nap. pomocnicze 3 l:l Trafo l:l + l:l 2 Blacha stalowa
P- P Prostown. bezposr.
Data |07.03.2016 SFerowanie pompy 1’.1 KW —
Oprac.|o.vouak zi?rgi;(;rg%iter Equipment WS‘A: Strona tytutowa 06-2007 "
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computir Equipment 8p. £ 0.6, Sgg;zgﬂzpr%‘?ktu 06-10-2007 Arkusz 1
Stan Zmiana Data [Nazwa| Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna:l z 1 Ark,|
1 2 3 | 4 | 5 6 | 7 |
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1 2 4 5 7
Spis zawartosci: WSCAD Przyklad 3 Arkusz: 1
Nr Plik Komentarz Data
1 WSCAD Przyklad 3_StrT.0001 Strona tytutowa 23.06.2008
2 WSCAD Przyklad 3.0001 Zasilanie 23.06.2008
3 WSCAD Przyklad 3.0002 Sterowanie Easy 23.06.2008
4 WSCAD Przyklad 3.0003 Easy WE/WY 23.06.2008
5 WSCAD Przyklad 3.0004 Easy WE/WY 23.06.2008
6 WSCAD Przyklad 3.0005 Sygnalizacja 23.06.2008
7 WSCAD Przyklad 3.0006 Szafa sterownicza 23.06.2008
8 WSCAD Przyklad 3.0007 Widok szafy sterowniczej 23.06.2008
9 WSCAD Przyklad 3_LZac.0001 Lista zaciskéw -X0 23.06.2008
10 WSCAD Przyklad 3_LZac.0002 Lista zaciskéw -X1 23.06.2008
11 WSCAD Przyklad 3_LZac.0003 Lista zaciskéw -X2 23.06.2008
12 WSCAD Przyklad 3_LZac.0004 Lista zaciskéw -X3 23.06.2008
13 WSCAD Przyklad 3_LZac.0005 Lista zaciskéw -X4 23.06.2008
m 14 WSCAD Przyklad 3 _LMat.0001 Lista materiatowa 23.06.2008 m
15 WSCAD Przyklad 3 _LMat.0002 Lista materiatowa 23.06.2008 C
E 16 | wscap Przyklad 3 LKab.0001 Lista kabli 23.06.2008 6
O 17 WSCAD Przyklad 3_PKab.0001 Plan kabla -W100 23.06.2008 x
X 18 | WSCAD Przyklad 3 PKab.0002 Plan kabla —WI0L 23.06.2008 N
N 19 WSCAD Przyklad 3_PKab.0003 Plan kabla -W102 23.06.2008 w
(D 20 WSCAD Przyklad 3_PKab.0004 Plan kabla -W201 23.06.2008 CU
CU 21 WSCAD Przyklad 3_PKab.0005 Plan kabla -W202 23.06.2008 —
.(? 22 WSCAD Przyklad 3_PKab.0006 Plan kabla -W203 23.06.2008 e
| - 23 WSCAD Przyklad 3_PKab.0007 Plan kabla -W204 23.06.2008 q)
q) 24 WSCAD Przyklad 3_PKab.0008 Plan kabla -W205 23.06.2008
; 25 WSCAD Przyklad 3_Zlacza.0001 Lista zlaczy 23.06.2008
26 WSCAD Przyklad 3_Zlacza.0002 Lista zlaczy 23.06.2008
27 WSCAD Przyklad 3_PDrut.0001 Plan drutowania 23.06.2008
28 WSCAD Przyklad 3_PDrut.0002 Plan drutowania 23.06.2008
29 WSCAD Przyklad 3_PDrut.0003 Plan drutowania 23.06.2008
30 WSCAD Przyklad 3 _LOzn.0001 Lista oznaczen 23.06.2008
31 WSCAD Przyklad 3_LOzn.0002 Lista oznaczen 23.06.2008
32 WSCAD Przyklad 3_LOzn.0003 Lista oznaczen 23.06.2008
33 WSCAD Przyklad 3_LOzn.0004 Lista oznaczen 23.06.2008
34 WSCAD Przyklad 3_LOzn.0005 Lista oznaczen 23.06.2008
35 WSCAD Przyklad 3_LOzn.0006 Lista oznaczen 23.06.2008
36 WSCAD Przyklad 3 LOzn.0007 Lista oznaczen 23.06.2008
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW , o _
Oprac.|D.Nowak ;?Tznalzc?gi;ter Equipment WA: Spis zawartosci _ 06-2007 _ n
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computer Equipmant Bp. £ 6.0 Tony projextu Arkusz 1
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. - | Wyk. dla Wyk. przez Zgii?fr:)a: ;9 06-10-2007 z 2 Ark,
1 2 3 | 4 | 5 6 7 |




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 7
Spis zawartosci: WSCAD Przyklad 3 Arkusz: 2
Nr Plik Komentarz Data
37 WSCAD Przyklad 3 _LOzn.0008 Lista oznaczen 23.06.2008
© =
%) &
| -
L m
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
S . Sigma Compular Equipmant Sp. foa. Strony projektu
: praw Wersalska 47/75 Ogbiem: 39 06=10-2007 Arkusz 2
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 3 z 2 Ark.
1 2 3 | 4 | 5 7 |
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1 2 3 4 5 6 8
Ll
L2
L o
/2.1
1 3 5 F‘;E) |97 1 3 5 F‘;E) |97
-F1 96 |98 -F2 96 |98
2:5 A 2 [a]e 9 2 [ale = =
o) L o) L
~ ~ ~ ~
PKZM0-2,5 +NH11
Moeller
2 |4 6 1 (3 |5 1 (3 |5
~01 -\ - ~02\ -\ - ~03\ -\~ M
® 4kW |1 |3 |5 /4.2 12 |4 |6 /4.3 12 |a |6 (-
0-2-15679/EA/SVB X
oeller N
PE (D
(D (f ''''''''''''''''''''''''' T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T - /2.1 CU
© _ %; %; —
(? X0 1 |2 |3 [N |[PE =X171 T2 I3 Jee “X174 Ts T6 e (7))
- - [
o ! ! (())
% -W100 -X1.1 |t ]2 |3 lPE -X1.2 |1 ]2 ]3 lPE ;
5% 2,5 ] zi-26
; 2 mm cZ|cZ|br| ni’| zi-26 112 [3 TPE 112 [3 TPE
| |
| |
1 |2 [3 [N |PE : :
=A1 -W101 | —W102 |
-U1l 4x 1, 5mm 171273 !PE 4x 1, 5mm 17273 !PE
SRR | |
U |V |w '—-l | |
3G L U v WJ PE U v WJ PE
M1 M L. -M2 M L.
3nv 30
Zasilanie Pompa 1 Pompa 2
3 x 400 VAC
50 Hz 001,1kW/400V/50Hz/3P P: 1,1kwW
16 A Pompa 1 I: 2,7A
Wscad
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW —
i i Zasilani 06-2007
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computar Equipment Sp. £ 6.0, S;g;zgmpr%]gektu 06-10-2007 Arkusz 1
Stan Zmiana Data [Nazwa| Norma Pochodz. |Wyk. dla Wyk. przez Aktualr;a: 4 z 7 Ark ||
1 2 3 | 4 | 5 6 | 8




/1.8 13
/1.8
2 IN
—F38 -
1 |IN
Lol /3.1
PE 53 /4.1
/1.8 I/— ''''''''''''' —'—I/— ''''''''''''' —'—I/— ''''''''''''' > /4.1
! ! !
I I I
] i i i
@ -K1 | © © © | EASY 412-AC-RC S SO ©
L N N 8 wejsé X299, C
P P PE 3 PE 5 PE
C 4 wyjscia przekaznik. 8A/Bl6 | | | —
— -W201 . -W202 . -W203 . (@)
O 3x1.0mm b; zi-26 3x1.0mm br/! zi-26 3x1.0mm br/! zi-26 : :
! I1 /2.5 Poziom ptywaka 1 | | | N
1 1 1
I2 2.6 Pozi 1 ka 2
w / oziom piywaka —Bl@_\ Al —B2|§'_\ Al -B3 @—i’ A (D
CU I3 /2.7 Poziom przekroczony 3= 3= 2 = CU
u —
I4 /3.2 Sterowanie pom 1
'w' pompy 1201 L 1202 L 1203 L w
o I5 /3.4 Sterowanie pompy 2 3x1.0mm ni 3x1.0mm ni 3x1.0mm ni GLJ
GJ I6 /3.6 Zaktdcenie pompy 1
—X279, 4 6
; 17 /3.7 Zaktbécenie pompy 2
I8
1l_~_/4.2 Sterowanie pompy 1 wia|
2ol ) ) S
1L~ _/4.3 Sterowanie pompy 2 wia| 11 12 13
2 .02
1~ /4.4 Alarm zewnetrzny KT /2.2] FKT /2.2] EK1 /2.2
2 _(L_i Poziom pitywaka 1 Poziom pitywaka 2 Poziom przekroczony
1l_~_/4.6 Poziom alarmowy
2 [ 04
EASY-INPUT EASY-INPUT EASY-INPUT
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW —
i i ie E -2007
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computar Equipment Sp. £ 6.0, S;g;zgmpr%]gektu 06-10-2007 Arkusz 2
Stan Zmiana Data [Nazwa| Norma Pochodz. |Wyk. dla Wyk. przez Aktualria:5 z 7 Ark ||
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1 2 3 4 5 7
/2.8 ~20L L0l . /4.1
T 0 T 0
§5%5 55
T 2/4 T 2/4 95 95
\ 1 \ 1
-31 H]L,'- —szHIL/,_ -F17 -F27
m EUE} 1 /1.4] 96 /1.6|9¢ m
IQ N o) .w
(7)) N v o
~] ~]
N . . O
— @] o
O X45 2 ;
Q Q Q Q
I4 I5 I6 17
FRT /2.2 FKT /2.2 FKT /2.2 FKT /2.2
Sterowanie pompy 1 Sterowanie pompy 2 Zaklécenie pompy 1 Zaklécenie pompy 2
EASY-INPUT EASY-INPUT EASY-INPUT EASY-INPUT
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW —
i i E WE/WY 06-2007
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computer Egupment Sp. 2 0.5, S’;g‘ig}fn.f’r%‘?ktu 06-10-2007 Arkusz 3
Stan Zmiana Data [Nazwa| Norma Pochodz. |Wyk. dla Wyk. przez Aktualr;a: 6 - z 7 Ark ||
1 2 3 | 4 | 5 7 |
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1 2 3 4 5 6
EASY-OUTPUT EASY-OUTPUT EASY-OUTPUT EASY-OUTPUT
Sterowanie pompy 1 Sterowanie pompy 2 Alarm zewnetrzny Poziom alarmowy
wltacz wltacz
FRT /2.2 FRT /2.2 FRT 772 KT 75
Iy 6 o b2 1§ o b2 & o b2
/3.8 —=0L /5.1
C N - _—
< . . O
O = B A4
N -X4 9, , N
© —_
— (7p]
(V)] a1 a1 a1 X1 o’
= ~020 7 ~03C ] ko3 -p1 P2 Q
GJ A2 A2 A2 X2 ;
g/z.s iR /5.
2 B T e e /5.1
/1.4 3 2 /1.6 2 —2 /5.6 5 1,
/1.4 T % /1.6 5 4+ ¢ /5.6ﬁ"l—
g T8 134T -l
/5.2 =L — /5.3 =—L— /5.7 SEH==
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW
Sigma Computer Equipment m Easy WE/WY 06-2007
e A l-212 Lodz Strony projektu
Spraw. W 1ska 47/75 Sigma Compuler Egapmant Sp. 2 oa. c Arkusz 4
— : orsalosa 471/ Ogétem: 39 06-10-2007
an Zmiana Data [Nazwa| Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 7 z 7 Ark.|
1 2 3 | 4 | 5 6 |
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1 2 3 4 5 6 7
/4.8 —L0L
13 13 97 97 H 21
~02 03 -Fl1 -F2 -K2 -K2
m /4.2 14 /43 14 /1.4 |9g /1.6 |98 /a.a B2 14 /a.a 224 CU
c c
[ IS
X N
N 0
2 ®
3, . . . . )
@ -P3Q -4 -pP5@ -P6@ —
GJ X2 X2 X2 X2 GJ
§/3:2 = ;

- Trrr 111

Sigma Computer Equipment

— -X3¢

X2 7 18 9TPE 3 1 |2 |3 |PE

1204 L _wzos !
4x0,75mm 7[ 1 7] 273/ pe  4x0,75mm 7[1 ]2 3 TpE

i !

i !

j |

1 2 3 PE 1 2 3 PE

Praca pompy 1 Praca pompy 2 Zaklécenie Zaklécenie Sygnalizacja Sygnalizacja

pompy 1 pompy 2 btedu 230VAC btedu SMS
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW
m Sygnalizacja 06-2007

Oprac .| D.Nowak

Spraw.

91-212 r6dzZ

Wersalska 47/75

Sigma Compuler Eguipmant Sp. 2 o6,

Stan

Zmiana

Data

Nazwa

Norma

Pochodz.

[wyk. dla

Wyk. przez

Strony projektu
Ogdtem: 39
Aktualna:8

Arkusz 5

06-10-2007

z 7 Ark ||

1

3 |

4

7 |




1 3 4 5 7
1 L] 1
Wymiary szafy sterowniczej: 380x600x210mm (SxWxG)
380
)
° )
© = off———— ©
- - [FreeezeeefO] C
X e e ] o T~
N 0 O : %
% @
ICU -xc-x] -><z -><3-><4 .
> ATANIATITI o
()] lo| %J
wowoo BETHO0
G G G G [¥faravariiaryat]
oM A A
Datum 07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW Wsc_ ﬂ _=
Sigma Computer Equipment Szafa sterownicza 06-10-2007
Bearb.| o.wowax Wersalska 47/75 .
Gepr. 91-212 %6dz electronic GmbH Projektseiten Blatt 6
— Gesamt: 39 06-2007
Zust Anderung [Datum Name | Norm Urspr. |Ers. f. Ers. d. Aktuell: 9 von 7B1.
1 3 | 4 | 5 7
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Wersjaszkolna

Wersjaszkolna

Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW —
i i Widok f i j -2007
Oprac.| ook ngifzméiiter Equipment WS‘A: idok szafy sterowniczej 06-200 "
ktu

Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Compulr Equipmant Sp. £ aa. St]fony proje Arkusz 7

- Ogdtem: 39 06-10-2007
Stan Zmiana Data [Nazwa| Norma Pochodz. |Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 10 z 7 Ark ||

1 2 3 | 4 | 5 |
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1 2 3 4 5 8
. ' P . Strona
Lista zaciskow: -XO0 )
Oznaczenie kabla Oznaczenie kabla
zewnetrznego Cel zewn. Cel wewn. wewnetrznego E
o
9 o g Z = o g =
n 5 = 5 0 N = @
- =] N 9] =} N N
S 0] QO Y N [ QL N g
@ h Q 5)4 8 2. 9 5)4 o
x c 0 Q P 0 Q 5
n 3 =] N 0 =] N
> = [ ) ol g o
5 8 0] o 0]
-
cz| Zasilanie =A1-U1 1 1 -Q1 1 /1.2
cz| Zasilanie =A1-U1 2 2 -Q1 3 /1.2
bn| zasilanie =A1-U1l 3 3 -01 5 /1.2
m ni| Zzasilanie =A1-Ul N N| -F3 N /1.2 m
C zi-20| Zasilanie =A1-Ul PE| PE -X1 PE /1.2 C
© =
— (7))
(7)) | -
= )
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW —
i i Li iskow -X -2007
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computer Eqwpment 8p. £ o8, S;gig%~pr%jgektu 06-10-2007 Arkusz 1
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktua11:1a: 11 z 5 Ark|
1 2 3 | 4 | 5 | 8
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1 2 3 4 5 8
. . P . Strona
Lista zaciskow: -X1 )
Oznaczenie kabla Oznaczenie kabla
zewnetrznego Cel zewn. Cel wewn. wewnetrznego E
Ry
9 o g Z = o g =
N 5 = ) N 5 N
- ot N 9] =] N N
0] QO Y N [ @ N g
h Q 5)4 8 o 9 5)4 o
c 0 Q - 0 Q 5
3 3 N %) 3 N
= [ ) ol g o
Q (0] ot (0]
.
e
-X1.1 1 1 -02 2 /1.4
-X1.1 2 2 -02 4 /1.4
-X1.1 3 3 -02 6 /1.4
m -X1.1 PE| PE|s -X0 PE /1.4 CU
c -X1.2 I -03 2 /1.6| C
— -X1.2 2 5 -03 4 /1.6 O
(@) -X1.2 30 6 -03 6 /160 \g
X -X1.2 PE| PE|e -x2 PE /1.6 N
(qv) —_—
— (7))
(7)) | -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i Li iskow -X1 -2007
Oprac.|p.Nowak zi?;i;;}gi;ter Equipment WA: ista zaciskow 06-200 "
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computer Eqwpment 8p. £ o8, S;gig%~pr%jgektu 06-10-2007 Arkusz 2
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktua11:1a: 12 z 5 Ark|
1 2 3 | 4 | 5 | 8
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1 2 3 4 5 8
Lista zaciskéw: -X2 Str;“a
Oznaczenie kabla Oznaczenie kabla
zewnetrznego Cel zewn. Cel wewn. wewnetrznego E
o
c
AR g SO S - - R g
SRR B : - 0 -
3 S T A .
- o o o =} :!_ N 9] :!_ N
g149 1] 9] 3 a o 0 g o 0
-
br| Poziom ptywaka 1 -B1 1 1 -K1 L /2.5
ni| Poziom ptywaka 1 -B1 3 2 -K1 I1 /2.5
zi-20 -XPE1 PE PE -X1 PE /2.5
m br] Poziom ptywaka 2 -B2 1 3 /2.6 m
ni Poziom ptywaka 2 -B2 3 4 -K1 I2 /2.6 C
E 2i-26 ~XPE2 PE| PE /2.6 6
O br| Poziom ptywaka 3 -B3 1 5 -S1 2/4 /2.7 x
x ni Poziom ptywaka 3 -B3 2 6) -K1 I3 /2.7 N
N zi-206 -XPE3 PE| PE /2.7 7))
(D 1 Sygnalizacja bledu 23 |-X5 1 7 -K2 12 /5.6 CU
CU 2 Sygnalizacja bledu 23 |-X5 2 8 -K2 14 /5. 6 [ m—
.(? 3 Sygnalizacja bledu 23 |-X5 3 9 -P6 X2 /5.6 e
GLJ PE Sygnalizacja btedu 23 | -X5 PE| PE -X3 PE /5.6 q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW ] . ] _
Oprac.|b.Nowak zi?gi;;’gg;ter Equipment WA: Lista zaciskéow -X2 06-2007 "
Spraw. Wersalska 47/75 ‘Sigma Computr Eguipmant 8p. foa. S;giz%:pr%gektu 06-10-2007 Arkusz 3
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 13 z 5 Ark|
1 2 3 | 4 | 5 | 8
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1 2 3 4 5 8
. . P . Strona
Lista zaciskow: -X3 s
Oznaczenie kabla Oznaczenie kabla
zewnetrznego Cel zewn. Cel wewn. wewnetrznego E
o
9 o g Z = o g =
n X H 5 9 N H 4
- ot N 0 =} N N
S 0] QO Y N [ QL N g
& h g & a C. g I o
% c 0 Q - 0 Q 5
S 3 3 N %) 3 N
& ~ P 0 oy P o)
5 8 0] o 0]
-
1| Sygnalizacja btedu SM | -X6 1 1 -K2 22 /5.7
2| Sygnalizacja biedu SM|-X6 2 2 -K2 24 /5.7
3| Sygnalizacja btedu SM | -X6 3 3 -K2 21 /5.7
© PE| Sygnalizacja btedu SM |-X6 PE| PE -x2 PE /5.71 (O
© —_
— (7))
(7p] | -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i List iskéw -X3 06-2007
Oprac.|D.Nowak zi?;izczfgggter Equipment WA: ista zaciskéw n
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computer Eqwpment 8p. £ o8, S;gig%~pr%jgektu 06-10-2007 Arkusz 4
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 14 z 5 Ark|
1 2 3 | 4 | 5 | 8
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1 2 3 4 5 8
. ' P . Strona
Lista zaciskdow: -X4 .
Oznaczenie kabla Oznaczenie kabla
zewnetrznego Cel zewn. Cel wewn. wewnetrznego E
e
9 o g Z = o g =
N 5 & ) N 5 N
- ] N 7] o] N N
0] QO Y N [ @ N g
h Q 5)4 8 o 9 5)4 o
c 0 Q - 0 Q 5
3 3 N %) 3 N
= [ ) ol g o
Q (0] ot (0]
.
s
-Q2 Al 1 -S1 3 /4.2
-03 Al 2 -S2 3 /4.3
© =
— (7p]
(7)) | -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i Li i skéw -X4 -2007
Oprac.|p.Nowak zi?;i;;}gi;ter Equipment WA: ista zaciskow 06-200 "
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computer Egupment Sp. £ 0.0 strony projektu Arkusz 5
, Ogbiem: 39 06-10-2007
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. |Wyk. dla Wyk. przez Aktualna:15 z 5 Ark|
1 2 3 | 4 | 5 | 8
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1 2 3 4 5 7 8
' '
L1sta materiatowa Arkusz: 1
klc\ji. I1los¢ Nazwa elementu Numer artykutu Oznaczenie Wytwodrca Cena Cena
jedn. razem
1 1 Generator zasilajacy =Al1-Ul 0,00%
2 1 Pompa 1, 1kW 001,1kW/400V/50Hz/3P -M1 Wscad 0,00%
3 1 Pompa 1, 1kW 001, 1kW/400V/50Hz/3P -M2 Wscad 0,00%
4 4 Zacisk dla przewodu ochronnego E 0661060000 -X2 Weidmuller 0,001
5 1 Zacisk dla przewodu ochronnego E 0661060000 -X3 Weidmuller 0,001
6 2 Zacisk dla przewodu ochronnego E 0661060000 -X1 Weidmuller 0,001
7 1 Zacisk dla przewodu ochronnego E 0661160000 -X0 Weidmuller 0,00%
8 3 Zacisk szeregowy WDU 2.5 1020000000 -X3 Weidmuller 0,78 2,34%
9 2 Zacisk szeregowy WDU 2.5 1020000000 -X4 Weidmuller 0,78 1,561
10 9 Zacisk szeregowy WDU 2.5 1020000000 -X2 Weidmuller 0,78 7,021
11 6| zacisk szeregowy WDU 2.5 1020000000 x1 Weidmuller 0,78 4,681 | O
m 12 4 Zacisk szeregowy WDU 4 1020100000 -X0 Weidmuller 0,78 3,121 C
E 13 1 Kompaktowa szafa sterownicza,lak 1038210 -U Rittal 0,001 6
O 14 1 AE Piyta montazowa 1038210~ -U Rittal 0,00% x
x 15 1 Syrena sygnalizacyjna 1234567890 -P1 Wscad 0,00% N
N 16 292 Hutschine gelocht 55T1145 -U Siemens 0,001 c’)
CD 17 295 Hutschine gelocht 58T1145 -U Siemens 0,00t CU
CU 18 292 Hutschine gelocht 55T1145 -U Siemens 0,001 [ m—
.(? 19 1 Stycznik mocy, 3kW/400-AC DILM7-10(230V50/60Hz) -Q2 Moeller 0,001 e
[ - 20 1 Stycznik mocy, 3kW/400-AC DILM7-10 (230V50/60Hz) -03 Moeller 0,001 GJ
GJ 21 1 Przekaznik programowalny EASY412-AC-RC -K1 Moeller 480,00 480,001
; 22 1 Wytacznik nadpradowy 1l-pol.+N 6A FAZ-1N-B6 -F3 Moeller 16,00 16,001
23 1 Przekaznik AC230-240V IK3076.12ACAC230-240V50/60Hz -K2 Dold 75,00 75,00k
24 300 Kabelkanal KL25/60 -U Moeller GmbH 0,001
25 300 Kabelkanal KL25/60 -U Moeller GmbH 0,001
26 500 Kabelkanal KL25/60 -U Moeller GmbH 0,001
27 325 Kabelkanal KL25/60 -U Moeller GmbH 0,001
28 297 | Kabelkanal KL60/60 -U Moeller GmbH 0,00%
29 1 Lampka sygnalizacyjna, kompaktowa M22-LC-R -P3 Moeller 0,00%
30 1 Lampka sygnalizacyjna, kompaktowa M22-LC-R -P4 Moeller 0,001
31 1 Lampka sygnalizacyjna, kompaktowa M22-LC-R -P6 Moeller 0,00%
589,721
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW , , _
Oprac.| o towak Si?'r;i2C;rgi;ter Equipment m Lista materiatowa 06-2007 _ "
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computer Egspment S, £ 0.0 Strony projektu Arkusz 1
Stan Zmiana Data [Nazwal Norma Pochodz. : | Wyk. dla Wyk. przez g%ii?{;a: ig 06-10-2007 z 2 Ark,
1 2 3 | 4 | 5 7 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 7 8
' '
Lista materiatowa Arkusz: 2
Nr L. . . n
Ilos¢ Nazwa elementu Numer artykulu Oznaczenie Wytwérca Cena Cena
kol
. jedn. razem
32 1 Lampka sygnalizacyjna, kompaktowa M22-LC-R -P5 Moeller 0,00%
33 1 Lampka sygnalizacyjna, kompaktowa M22-LC-R -P2 Moeller 0,001
34 1 Wytacznik silnikowy PKZMO PKZM0-2, 5 -Fl Moeller 79,40 79,40%
35 1 Wytacznik silnikowy PKZMO PKZM0-2, 5 -F2 Moeller 79,40 79,40%
36 1 Czujnik ptywakowy KOMBI S-SSCO5F -B3 Wscad 56,00 56,00%
37 1 Czujnik ptywakowy KOMBI S-SSCO5F -B1 Wscad 56,00 56,00%
38 1 Czujnik ptywakowy KOMBI S-SSCO5F -B2 Wscad 56,00 56,00%
39 1 Przycisk sterowniczy lpol T0-1-15431/E%Z -s2 Moeller 40, 60 40,601
40 1 Przycisk sterowniczy lpol T0-1-15431/EZ -s1 Moeller 40,60 40,60k
41 1 Przycisk sterowniczy lpol T0-1-15431/EZ -354 Moeller 40, 60 40,60%
m 42 1 Przycisk sterowniczy lpol T0-1-15431/EZ -3S2 Moeller 40, 60 40,60% m
C 43 1 Giéwny wytacznik bezpieczenstwa T0-2-15679/EA/SVB -01 Moeller 42,10 42,10% C
® o
%) &
| -
| - q)
1 121,022
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW =
i i Lista materiatowa 06-2007
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computer Eguipmant Sp. £ oo S;giz%.pr%gektu 06-10-2007 Arkusz 2
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna:17 z 2 Ark.
1 2 3 | 4 | 5 7 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 7
Lista kabli Arkusz: 1
Nr. Urzgdzenie zewnetrzne Oznaczenie kabla Typ kabla llos¢ Tekst funkcyjny celu
zyt
1 =A1-U1 =A1-W100 NYY-J 5x2,5 mm 5 Zasilanie
2 -M1 -W101 NYSLO-J 4x 1,5mm 4 Pompa 1
3 -M2 -W102 NYSLO-J 4x 1,5mm 4 Pompa 2
4 -XPEL -W201 HOS5VV-F 3 G 1,0 ws 3 Poziom ptywaka 1
5 -XPE2 -W202 HOS5VV-F 3 G 1,0 ws 3 Poziom pitywaka 2
6 -XPE3 -W203 HOS5VV-F 3 G 1,0 ws 3 Poziom pitywaka 3
7 -X5 -W204 NYSLO-J 4x0, 75mm 4 Sygnalizacja btedu 230VAC
8 -X6 -W205 NYSLO-J 4x0, 75mm 4 Sygnalizacja bledu SMS
© —
u — (D
w | -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i Lista kabli 06-2007
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computer Eqapment 8p. 0.6 Sggizﬁ.prgjgektu 06-10-2007 Arkusz 1
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 18 z 1 Ark,|
1 2 3 | 4 | 5 7 |




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Kabel:-W100 Typ:5x 2,5mm Artykut:NYY-J 5x2,5 mm Arkusz: 1
Cel zewnetrzny x Cel wewnetrzny
)
-
0 v 23 2 2 SO 7 23 z
5 N S = 54 o 3 5 N S = =
N < o =~ 0 c o < ~ 0 c
o ) 0~ o x ~ 3 o ) o~ o
N 0 < <0 o ® N 0 = N
g ) El 5 o - o 5 > 3
3, < < o N 3 < o
) < o =
< o
<
=A1-Ul 3 Zasilanie 5x 2, 5mm bn | -X0 3 1.2
=A1-U1 1 " " cz [ -X0 1 1.2
=A1-Ul 2 " " cz [ -X0 2 1.2
=A1-U1 N " " ni -X0 N 1.2
=A1-U1 PE " " zi-20 -X0 PE 1.2
© L
%) &
| -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
Oprac.|p.Nowak zi?;i;;}gi;ter Equipment m Plan kabla -W100 06-2007 "
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computer Egspment Sp. £ 0.0 Strony projektu Arkusz 1
: Ogotem: 39 06-10-2007
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna:19 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 7 |




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Kabel:-W101 Typ:4x 1,5mm Artykut:NYSLO-J 4x 1,5mm Arkusz: 2
Cel zewnetrzny x Cel wewnetrzny
)
0 v 23 2 2 SO 7 23 z
> D 3= S5 o o 3 5 N S x =
o p =~ o x~ 0 c o b o0 c
o ) 0~ o x ~ 3 o ) o~ o
N 0 < <o o ® N o = N
o N s o o N El 3
5 o > 3 = - 5 o T
= < < © N 2 < o
o < o 5
<
-M1 U Pompa 1 4x 1,5mm -X1.1 1 1.4
-M1 " " 2| -X1.1 2 1.4
-M1 W " " 3| -x1.1 3 1.4
-M1 PE " " PE -X1.1 PE 1.4
© L
@ 2
| -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i Pl kabla -W101 -2007
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computer Egupment Sp. £ 0.0 strony projektu Arkusz 2
o - Ogdtem: 39 06-10-2007
an Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 20 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 7 |




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Kabel:-W102 Typ:4x 1,5mm Artykut:NYSLO-J 4x 1,5mm Arkusz: 3
Cel zewnetrzny x Cel wewnetrzny
)
-
0 v 23 2 2 SO 7 23 z
5 N 3= el ° 2 5 N 2= =
o < =~ =0 c o < 0 c
o ) 0~ o x ~ 3 o ) o~ o
N 0 < <0 o ® N 0 = N
o 5 = 5~ o = o 5 > 3
3, < < ) N 3 < o
o < o =
= o
<
-M2 U Pompa 2 4x 1,5mm 1(-X1.2 1 1.6
-X1.2 2 " 2 | -M2 v Pompa 2 1.6
-M2 ) Pompa 2 " 3| -X1.2 3 1.6
-X1.2 PE " PE | -M2 PE Pompa 2 1.6
© L
%) &
| -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
Oprac.|p.Nowak zi?;i;;}gi;ter Equipment m Plan kabla -W102 06-2007 "
S . Compuler Egupmant Sp. £ o.a. Strony projektu Ark
, praw Wersalska 47/75 Hioma ogorem: 39 06-10-2007 rkusz 3
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 21 z 8 Ark .|

1 2 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Kabel: -W201 Typ:3x1.0mm Artykut:HO5VV-F 3 G 1,0 ws Arkusz: 4
Cel zewnetrzny x Cel wewnetrzny
)
g ] £ 3 £ < 9 v 23 >
: ER 1 23 : 2| : § - ; :
o Q QO ~ o x ~ 3 o Q O ~ (]
N Q = = v ) N Q = N
) N =~ o 2 ) N 5 =~
5 o > 3 = 5 o < T
- < < ) N- = o
o < o =
= o
<
-Bl1 1 Poziom pitywaka 1 3x1.0mm br | -X2 1
-B1 3 " " ni | -X2 2
-XPE1 PE " zi-z6 -X2 PE 2.5
© —_
@ 2
| -
L m
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i Pl kabla -W201 06-2007
S . Compuler Egeipmant Bp. o8 Strony projektu
: praw Wersalska 47/75 Bigme ogorem: 39 06-10-2007 Arkusz 4
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 22 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 7 |




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Kabel:-W202 Typ:3x1.0mm Artykut:HO5VV-F 3 G 1,0 ws Arkusz: 5
Cel zewnetrzny x Cel wewnetrzny
3 -
0 v 23 2 2 SO 7 23 z
] N S x S A kel > 5 N S x x
o < =~ =0 c o < 0 c
o Q QO ~ o x ~ 3 o Q O ~ (]
N Q = = v ) N Q = N
o N = A o 4 o N S =~
5 o > 3 = 5 o < T
- < < ) N- = o
) < o =
< o
<
-B2 1 Poziom pitywaka 2 3x1.0mm br | -X2 3
-B2 3 " " ni [ -X2 4
-XPE2 PE " zi-206 -X2 PE 2.6
© —_
@ 2
| -
L m
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i Pl kabla -W202 06-2007
Spraw. W 1ska 47/7 Sigma Compuler Eguipmant 8p. £o.a. Strony projektu Arkusz 5
: P ersalska /75 Ogotem: 39 06-10-2007
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 23 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 7 |




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Kabel:-W203 Typ:3x1.0mm Artykut:HO5VV-F 3 G 1,0 ws Arkusz: 6
Cel zewnetrzny x Cel wewnetrzny
3 -
£ 3 £ 3 S S| % 3 S5 >
: £ 23 23 > = | B 5 58 :
0 o 0~ o= = 3 0 o e~ ®
N o < <o [ ° N o = N
o 5 e 5~ o = o 5 > 3
3, < < ) N 3 < o
o < o =
<
-B3 1 Poziom pitywaka 3 3x1.0mm br | -X2 5
-B3 2 " " ni [ -X2 6
-XPE3 PE " zi-z6 -X2 PE 2.7
© L
@ 2
| -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i Pl kabla -W203 06-2007
. Computer Equipmant Sp. Strony projektu
, Spraw Wersalska 47/75 Hioma Ton Ogbiem: 39 06-10-2007 Arkusz 6
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 24 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 7 |




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Kabel:-W204 Typ:4x0,75mm Artykut:NYSLO-J 4x0,75mm Arkusz: 7
Cel zewnetrzny x Cel wewnetrzny
)
= -+
? : S S| g 2
ﬁ ER 1 D : 2| : § 2 :
o ) 0~ o x ~ 3 o ) o~ o
N 0 =< <o o o N o = N
e 5 E} Ela c = o N E} 3
3, < < ) N 3 < °
(0] < o =
<
-X5 1 Sygnalizacja btedu 230VAC 4x0, 75mm -X2 7 5.6
-X5 2 " " 2 | -X2 8 5.6
-X5 3 " " 3| -X2 9 5.6
-X5 PE " " PE | -X2 PE 5.6
) =
w &2
| -
| - GJ
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
Oprac .|o.tomak Si?'r;i2C;rgi;ter Equipment m Plan kabla -W204 06-2007 "
S . Compuler Egeipmant Bp. o8 Strony projektu
: praw Wersalska 47/75 Bigma ogorem: 39 06-10-2007 Arkusz 7
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 25 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 7 |




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Kabel:-W205 Typ:4x0,75mm Artykut:NYSLO-J 4x0,75mm Arkusz: 8
Cel zewnetrzny x Cel wewnetrzny
)
= —+
o 7 e 2 J 2 g 3 3 :
3 b =~ 2o © c Y < =% c
o Q O ~ o x x 3 o o) O ~ )
N 0 =< <o o o N o = N
e 5 E} Ela c = o N E} 3
3, < < ) N 3 < °
o < o =
= o
<
-X6 1 Sygnalizacja biedu SMS 4x0, 75mm -X3 1
X6 2 " " 2 | -X3 2
-X6 3 " " 3| -X3 3 5.7
-X6 PE " " PE -X3 PE 5.7
© —_
@ 2
| -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i Pl kabla -W205 06-2007
S . Compuler Egeipmant Bp. o8 Strony projektu
: praw Wersalska 47/75 Bigme ogorem: 39 06-10-2007 Arkusz 8
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 26 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 7 |




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Lista ztgczy wielostykowych —-X1.1 Strona: 1
Wtyk Wtyk HAN 4A potaczenie Srubowe Tekst funkcyjny Gniazdo Gniazdo HAN 4A polaczenie Srubowe
gniazda
Cel Kabel Kabel Cel

- 53 ;S | 8 | & gv |9 ¥ |9 3 23 >

z S~ N N < N <N =N N =< N N ERS =

c =% N ) > ) < o< ) > ) < =3 c

(7] O - e~ QO QO c = N -~ ) ) '&_ 5@ )

N < o o = o o Qo o = o 2 < N

5 5 e 8 | & g A T 5 s

° < o 3 = 3 o o 3 = ] 0 < o

o ) o ) ) o ® )

/1.4 |Pompa 1 U -M1 -W101 1 1 -X1 /1.4

/1.4 |Pompa 1 -M1 2 -W101 -X1 2 /1.4

/1.4 |Pompa 1 W -M1 3 -W101 3 3 -X1 3 /1.4

/1.4 |pompa 1 PE -M1 PE -W101 PE PE -x1 PE /1.4
© O
i) P

| -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i List Ed 06-2007
. Compuler Egupmant Sp. £ o.a. Strony projektu
, Spraw Wersalska 47/75 Hioma Ogorem: 39 06-10-2007 Arkusz 1
Stan Zmiana Data Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna:27 z 2 Ark.

1 2

3 |

4




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

Lista ztgczy wielostykowych -X1.2 Strona: 2
Wtyk Wtyk HAN 4A potaczenie Srubowe Tekst funkcyjny Gniazdo Gniazdo HAN 4A polaczenie Srubowe
gniazda
Cel Kabel Kabel Cel

> - . . >

X £g ky 0 ) Q i3 ER I 0y Q 3 £ o 2

= S~ N N p N <R =N N = N N R z

c =~ 0 < 3 o 3 < 0 < 3 o 3 < = o c

(7] O - e~ QO QO c = N -~ ) ) ,E)_ 5@ )

N < o o = o o Qo o = o 2 < N

5 5 e 8 | & g A T 5 s

° < o 3 = 3 o o 3 = ] 0 < o

) ® o ® ® o ® )

/1.6 |Pompa 2 U -M2 -W1l02 1 1 -X1 /1.6

/1.6 |Pompa 2 -M2 2 -W102 -X1 5 /1.6

/1.6 |Pompa 2 W -M2 3 -W102 3 3 -X1 6 /1.6

/1.6 |Pompa 2 PE -M2 PE -W102 PE PE -x1 PE /1.6
(qv) —
%) &

| -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
i i List Ed 06-2007
. Compuler Egeipmant Sp. 2 oo Strony projektu
, Spraw Wersalska 47/75 Bigma Ogorem: 39 06=10-2007 Arkusz 2
Stan Zmiana Data [Nazwal Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 28 z 2 Ark,

1 2

3 |

4
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C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 8
. 2 . Strona
Lista oznaczen: .
Zrédio Cel
(@] as)
S R S < y S
=] N - 5 N P
o X 0 [ < v
Q g Q B
N Q H N Jo) Hh
0 Q c 0 Q g
3 N 5 5 N =
[ o g - o a3
o Q o o}
. .
- -
-B1 1 Poziom ptywaka 1 -X2 1 /2.5
-Bl1 3 " -X2 2 /2.5
m -B2 1 Poziom ptywaka 2 -X2 3 /2.6 m
c -B2 3 " -x2 4 /2.6 | CC
O -B3 1 Poziom ptywaka 3 -X2 5 /2.7 O::
X -B3 2 " -x2 6 2.7 N
(D -F1 1 -F2 1 /1.4 CU
CU -Fl 1 -Q1 2 /1.4 —
u —
(D -F1 2 -Q2 1 /1.4 e
| - -F1 3 -F2 3 /1.4 GJ
q) -Fl 3 -01 4 /1.4
; -F1 4 -02 3 /1.4
-F1l 5 -F2 5 /1.4
-Fl 5 -01 6 /1.4
-Fl 6 -Q2 5 /1.4
-F1l 95 -F2 95 /3.6
-F1l 95 -s2 2/4 /3.6
-F1 96 -K1 I6 Zaktbcenie pompy 1 /3.6
-Fl 97 -F2 97 /5.4
-F1 97 -03 13 /5.4
-F1 98 -P5 X1 Zaktbcenie pompy 1 /5.4
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW
i i Li s 06-2007
Oprac.|D.Nowak zi?";izczfgggter Equipment WA: ista oznaczen
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computer Eguipmant fip. 2 6.0 (S);g(_l)l;gl.pr%:éektu 06-10-2007 Arkusz 1
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Aktualna: 32 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 8
. 2 . Strona
Lista oznaczen: )
Zrédio Cel
(@] as)
S R S < y S
=] N P 5 N P
L L )] @ 53 [0)]
Q g Q B
N i) h N Q h
0 Q = 0 Q £
S5 N 35 5 N =
[ o g - o a3
o Q o Q
. .
=8 =8
-F2 1 -F1 1 /1.6
-F2 2 -Q3 1 /1.6
-F2 3 -F1 3 /1.6
© _F2 4 03 3 /1.6 | CO
C -F2 5 -F1 5 /1.6 C
— -F2 5 -F3 2 /1.6 O
(@) -F2 6 -03 5 N kv
X -F2 95 -F1 95 27 IN
N -F2 95 -K1 2 /3.7 (’)
7)) -F2 95 -s1 2/4 JERE P v
CU -F2 96 -K1 17 Zaktbcenie pompy 2 /3.7 —
— (7))
(D -F2 97 -F1 97 /5.5 o
| - -F2 97 -K2 11 /5.5 GJ
GJ -F2 98 -P6 X1 Zaktbcenie pompy 2 /5.5
; -F3 N -X0 N /2.2
-F3 N -K1 N /2.2
-F3 N -K1 N /2.2
-F3 1 -K1 L /2.2
-F3 2 -F2 5 /2.2
-K1 N -F3 N /2.2
-K1 N -F3 N /2.2
-K1 L -X2 1 /2.2
-K1 L -F3 1 /2.2
-K1 N -Q2 A2 /2.2
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW
i i Li A -2007
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computer Eguipmant fip. 2 6.0 (S);g(_l)l;gl.pr%:éektu 06-10-2007 Arkusz 2
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Aktua11:1a: 33 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 4 5 8
. 2 . Strona
Llista oznaczen: s
Zrédio Cel
O g
S R S < y S
o] N - 5 N P
o N « Q < g
Q g Q B
N Q H N Jo) Hh
0 Q c 0 Q g
5 N 5 5 N =)
[ o g - o a3
o Q o Q
. .
- -
-K1 I1 Poziom ptywaka 1 -X2 2 /2.5
-K1 I2 Poziom ptywaka 2 -X2 4 /2.6
-K1 I3 Poziom przekroczony -X2 6 /2.7
m -K1 I4 Sterowanie pompy 1 -S1 1 /3.2 m
C -K1 I5 Sterowanie pompy 2 -52 1 /3.4 C
— -K1 16 Zaktbcenie pompy 1 -F1 96 /3.6 O
O -K1 I7 Zaktbcenie pompy 2 -F2 96 /3.7 : :
x -K1 1 Sterowanie pompy 1 wtacz -X4 /4.2 N
N -K1 1 Sterowanie pompy 2 wtacz -X4 /4.3 w
(D -K1 1 Alarm zewnetrzny -K2 Al /4.4 CU
CU -K1 1 Poziom alarmowy -P2 X1 /4.6 —
— (7p]
(D -K1 2 -02 13 /4.6 b
| - -K1 2 -K1 2 /4.2 GJ
q) -K1 2 -K1 2 /4.2
; -K1 2 -K1 2 /4.3
-K1 2 -K1 2 /4.3
-K1 2 -K1 2 /4.4
-K1 2 -K1 2 /4.4
-K1 2 -K1 2 /4.6
-K1 2 -K1 2 /4.6
-K1 2 -F2 95 /4.2
-K2 Al -K1 1 Alarm zewnetrzny /4.4
-K2 A2 -03 A2 /4.4
-K2 A2 -P1 E2 /4.4
-K2 Al -P1 E1l /4.4
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW
i i Li s -2007
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computer Eguipmant 8. oo S;gig%~pr%jgektu 06-10-2007 Arkusz 3
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Aktua11:1a: 34 z 8 Ark .|
1 2 | 4 | 5 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 6 8
. 2 . Strona
Lista oznaczen: .
Zrédio Cel
(@] as)
S R S < y S
ot N P 5 N -
o N « © = g
Q g Q B
N Q H N Jo) Hh
0 Q = 0 Q £
3 N 35 5 N =
[ o g - o a3
o Q o Q
. .
[ [
-K2 11 -F2 97 /5.6
-K2 12 -X2 7 /5.6
-K2 14 -X2 8 /5.6
© x2 21 X3 3 /5.7 10
c -K2 22 -X3 1 /5.1 | €2
— -K2 24 -X3 2 /5.7 O
x -M1 PE Pompa 1 -X1.1 PE /1.4 N
N -M1 U " -X1.1 1 /1.4 w
(D -M1 " -X1.1 2 /1.4 CU
CU -M1 W " -X1.1 3 /1.4 | e—
 — 7))
(7)) o
| - -M2 W Pompa 2 -X1.2 3 /1.6 q)
CD -M2 PE n -X1.2 PE /1.6
; -2 U " -x1.2 1 /1.6
-M2 \Y% " -X1.2 2 /1.6
-P1 ELl -K2 Al /4.5
-P1 E2 -K2 A2 /4.5
-P1 E2 -P2 X2 /4.5
-P2 X1 -K1 1 Poziom alarmowy /4.6
-P2 X2 -P1 E2 /4.6
-P2 X2 -P3 X2 Praca pompy 1 /4.6
-P2 X2 -Q2 A2 /4.6
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW =
Oprac.| o.vowa zi?'rgifzrgi;ter Equipment WA: Lista oznaczen 06-2007 -
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computer Eguipmant fip. 2 6.0 (S);g(_l)l;gl.pr%:éektu 06-10-2007 Arkusz 4
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Aktua11:1a: 35 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 6 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 6 8
. 2 . Strona
Lista oznaczen: s
Zrédio Cel
O g
S R S < y S
o) N P 5 N P
o N « ] < 0
Q g Q B
N Q H N Jo) Hh
0 Q c 0 Q £
3 N 35 5 N =
[ o g - o a3
o Q o Q
. .
[ [
-P3 X2 Praca pompy 1 -P4 X2 Praca pompy 2 /5.2
-P3 X1 " -02 14 /5.2
-P3 X2 " -P2 X2 /5.2
g -P4 X2 Praca pompy 2 -P5 X2 Zaktdbcenie pompy 1 /5.3 C
— -P4 X1 " -03 14 /5.3 O
O -P4 X2 " -P3 X2 Praca pompy 1 /5.3 : :
N -P5 X1 Zaktbcenie pompy 1 -F1 98 /5.4 w
(D -P5 X2 " -P4 X2 Praca pompy 2 /5.4 cU
CU -P5 X2 " -P6 X2 Zaktbcenie pompy 2 /5.4 —
) 2
| -
| - -P6 X1 Zaktbcenie pompy 2 -F2 98 /5.5 q)
GJ -P6 X2 " -P5 X2 Zaktbcenie pompy 1 /5.5
; -P6 x2 " -x2 9 /5.5
-01 1 -X0 1 /1.2
-01 2 -F1l 1 /1.2
-01 3 -X0 2 /1.2
-Q1 4 -F1 3 /1.2
-Q1 5 -X0 3 /1.2
-01 6 -F1 5 /1.2
-02 Al -X4 1 /4.2
-02 A2 -03 A2 /4.2
-Q2 A2 -P2 X2 /4.2
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW
i i Lista oznaczen 06-2007
Oprac .|o.tomak zi?'rgi2C;rgg;ter Equipment
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computer Eguipmant fip. 2 6.0 (S);g(_l)l;gl.pr%:éektu 06-10-2007 Arkusz S
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 36 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 6 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 6 8
. s Strona
Lista oznaczen: .
Zrédio Cel
Q 7 g g K i
5 8 - 5
(N) 5).4 . Q IR [,
o Q c o 8 c
i B : 23 >
o g o 8
=5 =5
-Q2 A2 -K1 N /4.2
-02 1 -F1 2 /1.4
-02 2 -X1 1 /1.4
o] -02 3 -F1 4 1.2 | (O
c -02 4 -x1 2 /n.a |CC
6 -02 5 -F1 6 /1.4 6
-Q2 6 -x1 3 /1.4
X 02 13 -03 13 /5.2 ﬁ
N -Q2 13 -K1 2 /52 e
% -Q2 14 -P3 X1 Praca pompy 1 /5.2 cU
—
.(? -03 A2 -K2 A2 /4.3 e
| - -03 Al -X4 2 /4.3 GJ
q) -03 A2 -02 A2 /4.3
; -03 1 -F2 2 /1.6
-03 2 -X1 4 /1.6
-03 3 -F2 4 /1.6
-03 4 -X1 5 /1.6
-Q3 5 -F2 6 /1.6
-03 6 -X1 6 /1.6
-03 13 -F1l 97 /5.3
-03 13 -02 13 /5.3
-03 14 -P4 X1 Praca pompy 2 /5.3
-S1 1 -K1 14 Sterowanie pompy 1 /3.2
-S1 2/4 -F2 95 /3.2
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW , ]
Oprac.|b.Nowak zi?gi;;’gg;ter Equipment WA: Lista oznaczen 06-2007
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computar Egeipmant Sp. 200, S;g‘ig%:pr%gektu 06-10-2007 Arkusz 6
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Aktualna: 37 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 6 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 8
. 2 . Strona
Lista oznaczen: B
Zrédio Cel
(@] as)
S R S < y S
o] N P 5 N H-
o) L 0 @ 53 0]
Q g Q B
N i) h N Q h
0 Q c 0 Q £
3 N 35 5 N =
[ o g - o a3
o Q o Q
. .
- -
-S1 2/4 -S2 2/4 /3.2
-S1 2/4 -X2 5 /3.2
-S1 3 -X4 1 /3.2
g -52 1 -K1 I5 Sterowanie pompy 2 /3.4 C
— -S2 2/4 -F1 95 /3.4 O
(@) -52 2/4 -s1 2/4 5 | g
X -s2 3 -x4 2 ERE IN
% -X5 PE Sygnalizacja btedu 230VAC -X2 PE /5.6 CU
-X5 1 " -X2 7 /5.6 —
u —
(D -X5 2 " -X2 8 /5.6 e
| - -X5 3 " -X2 9 /5.6 q)
; -X6 PE Sygnalizacja bitedu SMS -X3 PE /5.7
-X6 1 " -X3 1 /5.7
-X6 2 " -X3 2 /5.7
-X6 3 " -X3 3 /5.7
-XPE1 PE -X2 PE /2.5
-XPE2 PE -X2 PE /2.6
-XPE3 PE -X2 PE /2.7
Data [07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW
Oprac.| oo 21?1;,?2C;1222ter Equipment WA: Lista oznaczen 06-2007
Spraw. Wersalska 47/75 Bigma Computer Eguipmant fip. 2 6.0 (S);g(_l)l;gl.pr%:éektu 06-10-2007 Arkusz 7
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktua11:1a: 38 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 | 8




C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 3\

1 2 3 4 5 8
. 2 . Strona
Lista oznaczen: .
Zroédiro Cel
(@] as)
S R S < y S
ot N - 5 N -
L L )] @ 53 [0)]
Q g Q B
N i) h N Q h
0 Q = 0 Q £
= > = :
) a o o 0
. .
[ [
=A1-U1 W =A1-Ul E6 /1.2
=A1-U1 \ =A1-Ul E4 /1.2
=A1-U1 U =A1-Ul E2 /1.2
m =A1-Ul N Zasilanie -X0 N /1.2 m
c -A1-U1 PE " -X0 PE .2 |C
(qv) —_—
— (7))
(7)) | -
| - q)
Data |07.03.2016 Sterowanie pompy 1,1 KW _
Oprac.| o.vowa zi?'rgifzrgi;ter Equipment WA: Lista oznaczen 06-2007 -
Spraw. Wersalska 47/75 Sigma Computer Egupment Sp. £ 0.0 strony projektu Arkusz 8
, Ogotem: 39 06-10-2007
Stan Zmiana Data [Nazwa Norma Pochodz. | Wyk. dla Wyk. przez Aktualna: 39 z 8 Ark .|
1 2 3 | 4 | 5 | 8




