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KURS AUTOMATYKI

Niniejsza dokumentacja zawiera przyktadowy schemat elekfryczny stanowiska dydaktycznego.
Potgczenia zawarfe w schemacie majg jedynie charakfer edukacyjny. Dokumentacja jest materiatem pomocniczym
w kursie czytania schematow elektrycznych, ktary znaleze¢ mozna na stronie iautomatyka.pl.
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A1 SYMBOL ELEKTRYCZNY (CEWKA) czurﬂ{ idniedbieski _j}sko przewody sygnatowe na
| 0K'!23 przyktad od czujnikow.
B ODIS DI‘ZEKGZI’IIKG IA Eizae{rywo%:sguﬁs,\illﬁmie 24 VDC — potencjat normalnie nie zmienny
Numer ka’rulogowy Turkdsowy/Zielony: Sygnaty cyfrowe — potfencjaty zmienne

Fioletowy: sygnaty analogowe
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PLC1:X1 EX1:X1
Sterownik PLC Modut rozszerzen
, ASTRAADA EC Compact (ECC2250) ASTRAADA ECC DIO 16/16 P \
L+ Zosilanie PLC ! L+ Zasilanie EX / \
M Masa PLC 2 M Masa EX 2
B B
L1 + Zasilanie D0 1-4 3 L1 + Zasilanie DIO 3
|| L2 + Zasilanie DO 5-8 , M Masa DIO " ||
L3 + Zasilanie D0 912 15HMI Terminal dotykowy ET2007
¢ ¢
L4 + Zasilanie DO 13-16 \
\ \ ASTRAADA
D D
3 3 )
ASTRAADA ASTRAADA \ b /
| L+ [M U+ |2+ |3+ |ie+ :PE + M U=+ M1 :PE ' ]
I I
14> PLOLE : : 15> HMI L+
E | | E
I I
I I
17 WYJ L+ : :
|| | | |
15> EX Lt i |
I I
I I
I I
F | | F
I I
13.10>—GND | |
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A PLC1:X3 PLC1:X2 A
Wejscia cyfrowe PLCT Wyjscia cyfrowe PLC

B I 42 4 - 19 52 - o1 62 4 - 09 729 - B
%I1X0.0 %IX1.0 %0X0.0 %QX1.0
Sterowanie AUTO Rezerwa Zatgczenie wentylatora Rezerwa
12 4.3 — 110 5.3 — 02 6.3 - 010 7.3 -

B %IX0.1 z - Li %IXT1 10 - %0X0.1 2 E’Z - %QX1.1 10 - B
Praca wentylatora Rezerwa Rezerwa Rezerwa
13 bub 3 - 11 5.4 4 - 03 6.4 3 - on 7.h 49 -
%I1X0.2 %IX1.2 %0X0.2 %QX1.2

— Cz. optyczny NO Rezerwa Rezerwa Rezerwa ]
14 45y — 112 55 12 — 04 6.5 — 012 7.5 12 —
%I1X0.3 g %IX1.3 g %0X0.3 - %0AX1.3 -
Cz. optyczny NC Rezerwa Rezerwa Rezerwa

C C
15 bbg - 113 56 13 - 05 6.6 g = 013 7.6 13 =
%IX0.4 %IX1.4 %QX0.4 %QAX1.4
Czuj. indukcy jny Rezerwa Rezerwa Rezerwa
16 4.7 — 114 5.7 — 06 6.7 - 014 7.7 -

| %IX0.5 6 - Li %IX15 e - %QX0.5 6 E’Z - %QX1.5 e - ]
Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
17 48 - 115 58 15 - a7 6.8 7 - 015 7.8 15 -
%I1X0.6 %IX1.6 %0X0.6 %0X1.6

D Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa D
18 410 g — 116 5.10 44 — 08 6.10 g — 016 7.10 16 —
%IX0.7 g %IX1.7 g %0X0.7 - %QAX1.7 -
Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa

E E
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o L Projekt: Nr rysunku: Nazwisko: [Modyfikacja: |[Schemat:
) Zestawienie wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych 00.001
O AUTQM\AATYKA STEROWNIK PLCY Data: Funkcja: Lokalizacja: Lb. sch: Sch. nast:
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PLCT Al PLCT AO A
Wejscia analogowe PLC Wyjscia analogowe PLC
X4:1 (U/T) X6:1(U/T) ]
Al 8.2 %42 (1) A9 9.5 X6:2 { 1) AO1 02y3 L
X4:3 (AEND) X6:3 (AEND) T
Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Xb:4 (U) X6:4 {U)
Al2 8.3 X4:5 (1) A0 9.6 X6:5 (1) A02 03y L B
%ID3 ( U-REAL ) X4:6 (AGND) X6:6 (AGND) T
Pomiar cisnienia Rezerwa Rezerwa
X&:7 (U/T) X6:7 {U/T)
Al3 8.5 X6:8 (1) Al 9.8 X6:8 (1) A03 10.5 X5:13
X4:9 (AGND) X6:9 (AGND) T -
Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Al 8.6 X4f10 u Al12 9.9 X6310 u AQ4 10.6 yc.
Xb:A1 (1) m X6:11 (1) m ot L
X4:12 (AGND X6:12 (AGND T
Rezerwa Rezerwa Rezerwa
X5:1(U/T) ¢
AIS 88 %22 (1) AQ5 08ye3 |
Rezerwa *5:3 (AGND) Rezerwa T
X5:4 (U)
Al6 8.9 %5:5 (1) AG6 10.9 yg.14 ]
X5:6 (AEND) T
Rezerwa Rezerwa
X5:7 (U/T)
Al7 2158 (1) -
X5:9 (AEND) T D
Rezerwa
X5:10 (U)
Al8 9.3 XE.
T ) -+
Rezerwa
E
F
o L Projekt: Nr rysunku: Nazwisko: [Modyfikacja: [Schemat:
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EX1:X2 EX1:X3
A Wejscia cyfrowe PLCT Wyjscia cyfrowe PLC A
|| 11 1.2 4 — 19 12224 — 01 13.2 4 - 09 14.2 g - ||
%I1%300.0 - %IX307.0 - %QX40.0 - %QAX41.0 -
Krancowka Rezerwa Przek. 13K1 — rezerwa Rezerwa
12 13, - 110 12.3 49 - 02 B335 - 010 14.3 49 -
%I1X300.1 %I1X301.1 %QAX40.1 %QAX41.1
B Praca stycznika Rezerwa Kontrola temperatury Rezerwa B
13 M4 3 — 111 12.4 44 — 03 (X — JoXil b 44 —
%I1X300.2 g %IX301.2 g %QAX40.2 - %QAX41.2 -
Grzybek bezp. Rezerwa Lampka grzyb. bezp. Rezerwa
B It 15, - 112 125 4, - 04 85, - 012 15 1 - B
%I1X300.3 %IX301.3 %QAX40.3 %QAX41.3
Wylacznik silnikowy Rezerwa Rezerwa Rezerwa
15 11.6 — 113 12.6 — 05 13.6 - 013 1.6 -
¢ %IX300.4 > - Li %IX307T.4 s - %QAX40.4 > E’Z - %QAX41.4 s - ¢
Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
16 1.7 ¢ - 114 12.7 44 - 06 3.7 ¢ - 014 16.7 45 -
%I1X300.5 %IX301.5 %QX40.5 %QAX415
— Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa ]
17 197 — 115 12.8 45 — 07 3.8 7 — 015 14.8 45 —
%I1X300.6 g %IX301.6 g %Q0X40.6 - %QAX41.6 -
Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
D D
18 1110 g - 116 1210 14 - 08 1310 g = 016 1610 14 =
%I1X300.7 %IX301.7 %QAX40.7 %QAX41.7
Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
E E
F F
o o Projekt: Nr rysunku: Nazwisko: [Modyfikacja: [Schemat:
. Zestawienie wej$¢ i wyjsc cyfrowych 00.001
O AUTQM\AATYKA MODOt ROZSZERZEN EX1 Data: Funkcja: Lokalizacja: Lb. sch: Sch. nast:
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